
LABELO/PUCRS Página 1 de 15

PUC

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica

Calibração e Ensaios

Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR iSO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N°RLF 0002/2017

Período de realização dos ensaios: 23/03/2017 até 19/06/2017
Data de emissão do relatório: 21 /06/2017

Parte 1 - Identificação e condições gerais

1. Cliente:

Drei K Eltrônica LTDA - EPP

Rua dos Imigrantes, n° 500 - Rau
Jaraguá do Sul ~ SC
CEP: 89.254.430

2. Objeto ensaiado (amostra):

Relé fotoelètrico

Fabricante: Drei K Eletrônica Ltda.

Modelo: RPZ01

Número de série: Não informado

Tensão Nominal: 105-305V

Corrente elétrica nominal: - A

Freqüência de rede: 50/60HZ
Protocolo LABELO: 42539

Orçamento: 1435/2016

2.1. Documentação que acompanha a amostra:

3. Documentos normativos utilizados:

• Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5123/1998 - Relé fotelétrico e tomada para iluminação ■
Especificação e Método de Ensaio - Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1998.

• Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR lEC 60529/2005 Graus de proteção para invólucros de
equipamentos elétricos (Código IP). Rio de Janeiro, RJ. Brasil, 2005.

4. Condições ambientais:

Temperatura: 25 ± 5 °C

Umidade Relativa: 55 % ± 15 %

Av. Ipiranga ns 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210-Partenon-CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasi
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs.br-Website: www.labelo.com.br
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBRISO/IEC17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N°RLF 0002/2017

Relé fotoelétrico - Fabricante; Drei K Eletrônica Lida. - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não Informado

Período de realização dos ensaios: 23/03/2017 até 19/06/2017

Data de emissão do relatório: 21/06/2017

5. Rastreabilidade das medições:

Item(ns) da norma
Padrões utilizados

Certif. de

Calibração

Validade do

Certificado

Lalx>ratório

Emissor
Equipamento

Utilizado
Fabricante / Modelo

6.4.9 Câmara de UV Equilam / EQ-UV T0275/2017 24/03/2018
LABELO

CAL 0024

Tabela 1 - Padrões de medição rastreados aos padrões primários nacionais e internacionais.

6. Observações:

• A definição de conformidade, ou não, da amostra é estabelecida de acordo com os parâmetros e critérios
estabelecidos nas documentações normativas deste relatório.
• Itens dos documentos normativos de referência deste relatório não descritos como realizados não foram

solicitados pelo requerente.

Av. Ipiranga n® 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBRISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° RLF 0002/2017

Relé fotoelétrico - Fabricante; Drei K Eletrônica Ltda, - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios; 23/03/2017 até 19/06/2017

Data de emissão do relatório: 21/06/2017

TABELA 1 - SUMÁRIO DOS ENSAIOS

Item Ensaio/Verificação Observações

Grupo 1

6.4.1 Ensaio de Operação NCT

6.4,2 Ensaio de limite de funcionamento NCT

6.4.3 Ensaio de comportamento a 70 °C NCT

6.4.1 Ensaio de Operação NCT

Grupo 2

6.4.1 Ensaio de Operação NCT

6.4,4 Ensaio de Durabilidade NCT

6,4,1 Ensaio de Operação NCT

Grupo 3

6.4.1 Ensaio de Operação NCT

6.4.5 Ensaio de impulso de tensão NCT

6.4.1 Ensaio de Operação NCT

6.4.6 Ensaio de capacidade de fechamento dos contatos NCT

6.4.1 Ensaio de Operação NCT

Grupo 4

6.4.1 Ensaio de Operação NCT

6.4.7 Ensaio de resistência mecânica do relé NCT

6.4.1 Ensaio de Operação NCT

6,4.8 Ensaio de resistência à corrosão NCT

6.4.1 Ensaio de Operação NCT

Grupo 5

6.4.10 Ensaio de impacto C

6.4.9 Ensaio de reistência à radiação ultravioleta C

6.4.10 Ensaio de impacto c

Grupo 6

6.4.11 Ensaio de maqnetização residual NCT

6,4.12 Ensaio de qrau de proteção NCT

6.4.13 Ensaio de aderência da gaxeta NCT

Tabela 2 - Sumário dos ensaios

Legenda

NCT NÂO CONTRATADO - ITEM NAO CONTRATADO PELO REQUERENTE

C CONFORME - A AMOSTRA ATENDE ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA

NC NÂO CONFORME - A AMOSTRA NÂO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA

NA NÁO APLICÁVEL

Tabela 3 - Legenda

Av. Ipiranga n9 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
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Laboratór» de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBRISO/IEC17025 sob o número CRL 0075

RélatériC de Ensaio N®'RLF 0002/2017

Relé fotoelétrico - Fabricante: Drei K Eletrônica lida. - Modelo; RPZ01 - Núnnero de série*. Não irdormado

Período de realização dos ensaios: 23/03/2017 até 19/06/2017

Data de emissão do relatório: 21 /06/2017

Parte 2 t- Resultados dos ensaios

Grupo 1

6.4.1 - Ensaio de Operação

O relé fotoelétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os níveis de iluminância de 3 lux a 20 lux, em plano
tangente à superfície da tampa do relé, e desligá-la no máximo com 80 lux no mesmo plano, mantendo a
relação entre 1,2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

Identificação da amostra: - - -

Iluminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
- - -

Iluminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
- - -

Relação entre Desliga e

liga: (adim)

Referência:

De 1,2 a 4
- - -

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

6.4.2 - Ensaio de limite de funcionamento

O relé fotelétrico deve comutar a carga descrita em 4.1 nas tensões de 90% a 110% da tensão nominal, e nas
temperaturas de -5 °C ± 1 °C e 50 °C ± 2 °C.
Os valores obtidos devem satisfazer ao especificado em 6.4.1.

Temperatura Tensão Identificação da amostra: - - -

-5"C

198V

Iluminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
- - -

Iluminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
- - -

Relação entre Desliga e

liga: (adim)

Referência:

De 1,2 a 4
- - -

242V

Iluminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
- - -

Iluminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
- - -

Relação entre Desliga e

liga: (adim)

Referência:

De 1,2 a 4
- - -

r\

Av. Ipiranga ns 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
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Laboratório de Ensaio acreditado peia Cgcre de acordo com a ABNT NBRISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° RLF 0002/2017

Relê fotoelétrico - Fabricante: Drei K Eletrônica Ltda. - Modelo: RP201 - Número de série; Não informado

Período de realização dos ensaios: 23/03/2017 até 19/06/2017

Data de emissão do relatório: 21/06/2017

Temperatura Tensão Identificação da amostra: - - •

50 °C

198V

Iluminância em que o relé

liga; (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
- -

-

Iluminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
-

- -

Relação entre Desliga e

liga: (adim)

Referência:

De 1,2 a 4
-

- -

242V

iluminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
- -

-

Iluminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
-

-
-

Relação entre Desliga e

liga: (adim)

Referência;

De 1,2 a 4
-

-
-

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

6.4.3 - Ensaio de comportamento a

O relé fotelétrico, energizado a 110% da sua tensão nominal e sob uma iluminância superior a 1.000 lux, é
submetido a uma temperatura de 70 °C por um período de 3 horas. Após as amostras são mantidas na
temperatura ambiente por no mínimo 2 horas.

Tensão de realização do ensaio: Amostras Utilizadas; -

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

6.4.1 - Ensaio de Operação

O relé fotoelétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os níveis de iluminância de 3 lux a 20 lux, em plano
tangente à superfície da tampa do relé, e desligá-la no máximo com 80 lux no mesmo plano, mantendo a
relação entre 1,2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

identificação da amostra; - - -

Iluminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
- -

-

Iluminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
-

-
-

Relação entre Desliga e

liga: (adim)

Referência:

De 1,2 a 4
- - -

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações:

Av. Ipiranga ns 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone; (51) 3320 3551-Fax: (51) 3320 3883- E-maii: labelo@pucrs.br-Website: www.labelo.com.br
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Reiatórió dé Ensaio N" RLF 0002/2017

Relé fotoelétrico - Fabricante: Drei K Eletrônica Lida. - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não Informado

Período de realização dos ensaios: 23/03/2017 até 19/06/2017

Oata de emissão do relatório: 21/06/2017

Grupp2

6.4.1 - Ensaio de Operação

o relé fotoelétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os níveis de iluminância de 3 lux a 20 lux, em plano
tangente à superfície da tampa do relé, e desligá-la no máximo com 80 lux no mesmo plano, mantendo a
relação entre 1,2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

Identificação da amostra: - - -

Iluminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
- - -

Iluminância em que o relé

desliga: (lux)
Referência:

Máximo de 80 lux
- - -

Relação entre Desliga e

liga: (adim)

Referência:

De 1,2 a 4
- - -

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

6.4.4 - Ensaio de durabilidade

o relé deve suportar 5.000 operações sob uma iluminância inicial máxima de 2,5 lux e final de 80 lux,
comutando a carga conforme a figura 1 da norma NBR 5123:1998, sem sofrer alteração de suas
características, nem apresentar colagem de contatos.
A verificação das características deve ser feita pelo ensaio de operação, conforme 6.4.1.

Identificação da amostra: - - -

Número de operações executadas:
- - -

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

Av. Ipiranga ns 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs.br -Website: www.labelo.com.br
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N°RLF 0002/2017

Relé fotoeiétrico - Fabricante; Drei K Eletrônica Ltda. - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios; 23/03/2017 até 19/06/2017

Data de emissão do relatório: 21/06/2017

6.4.1 - Ensaio de Operação

O relé fotoeiétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os níveis de iluminância de 3 lux a 20 lux, em plano

tangente à superfície da tampa do relé, e desligá-la no máximo com 80 lux no mesmo plano, mantendo a

relação entre 1,2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

Identificação da amostra; - - -

Iluminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
- -

-

Iluminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
-

■ -

Relação entre Desliga e

liga; (adim)

Referência:

De 1.2 a 4
- -

-

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

Grupo 3

6.4.1 - Ensaio de Operação

O relé fotoeiétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os níveis de iluminância de 3 lux a 20 lux, em plano
tangente à superfície da tampa do relé. e desligá-la no máximo com 80 lux no mesmo plano, mantendo a
relação entre 1.2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

Identificação da amostra; - - - -

Iluminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
- -

-

-

Iluminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
- -

-

■

Relação entre Desliga e

liga: (adim)

Referência:

De 1.2 a 4
• -

-

-

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

Av. Ipiranga ns 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - Brasil
Telefone: (51) 3320 3551-Fax: (51) 3320 3883-E-mail: labelo@pucrs.br-Website: www.labelo.com.br
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de abordo com a ABNT NBRISO/IEC 17tt25 aòb o número CRU 0075

Relatório de Ensaio N' RLF 0002/2017

Relé fotoelétrico - Fabricante; Drei K Eletrônica Ltda. - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 23/03/2017 até 19/06/2017

Data de emissão do relatório: 21 /06/2017

6.4.5 - Ensaio de impulso de tensão

o impulso de tensão deve possuir valor de pico de 4.000 V ± 10%, forma de onda de (1,2 x 50)|js,
sincronizado com a fonte de corrente alternada, e ser Iniciado entre 30° a 60° (polaridade positiva) e 255° e
280° (polaridade negativa).

Identificação da amostra - - - -

Tensão do Impulso - - - -

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

6.4.1 - Ensaio de Operação

O relé fotoelétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os níveis de iluminância de 3 lux a 20 lux, em plano
tangente à superfície da tampa do relé, e desligá-la no máximo com 80 lux no mesmo plano, mantendo a
relação entre 1,2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

Identificação da amostra: - - - -

iluminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
- - - -

Iluminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
- - - -

Relação entre Desliga e

liga: (adim)
Referência:

De 1,2 a 4
- - - -

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

6.4.6 - Ensaio de capacidade de fechamento dos contatos

o relé deve ser submetido ao fechamento em curto-circuito de um capacitor de 50 pF ± 10%, carregado na
tensão de, (220 V2) V, sem sofrer alterações em suas características.

Amostras Utilizadas:

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

Av. Ipiranga ns 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil

Telefone: (51) 3320 3551 —Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labelo(S)pucrs.br-Website: www.labelo.com.br
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBRISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° RLF 0002/2017

Relé fotoelétrico - Fabricante: Drei K Eletrônica Ltda. - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 23/03/2017 até 19/06/2017

Data de emissão do relatório: 21/06/2017

6.4.1 - Ensaio de Operação

O relé fotoelétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os níveis de iluminância de 3 lux a 20 iux, em piano
tangente à superfície da tampa do relé, e desligá-la no máximo com 80 lux no mesmo plano, mantendo a
relação entre 1.2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

Identificação da amostra: - - - -

Iluminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
-

- -

-

Iluminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
-

- -

-

Relação entre Desliga e

liga: (adím)

Referência;

De 1,2 a 4
- - -

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

Grupo 4

6.4.1 - Ensaio de Operação

O relé fotoelétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os níveis de iluminância de 3 lux a 20 iux, em piano
tangente à superfície da tampa do relé. e desiigã-la no máximo com 80 iux no mesmo plano, mantendo a
relação entre 1,2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

Identificação da amostra: - - -

iluminância em que o relé

liga; (lux)

Referência:

De 3 a 20lux
-

■ -

Iluminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
- - -

Relação entre Desliga e

liga: (adim)

Referência:

De 1,2 a 4
-

-

Avaliação: item não contratado pelo requerente.

Observações: -

Av. Ipiranga ns 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883- E-mail: labelo@pucrs.br-Website: www.labelo.com.br
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Relatório de Ensaio N^ RLF 0002/2017

Relé fotoelétrico - Fabricante: Drei K Eletrônica Ltda. - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 23/03/2017 até 19/06/2017

Data de emissão do relatório: 21/06/2017

6.4.7 - Ensaio de resistência mecânica do relé

Os relês devem ser submetidos a cinco rotações no tambor rotativo representado na figura 3 da norma NBR
5123:1998, sem sofrer alterações em suas características. Após o ensaio, nenhuma parte deve ter se soltado
ou desapertado e os contatos nâo podem estar deformados de tal modo que não seja possível introduzir o relé
na tomada.

Amostras Utilizadas: -

Avaliação: Item nâo contratado pelo requerente.

Observações: -

6.4.1 - Ensaio de Operação

O relé fotoelétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os níveis de iluminância de 3 lux a 20 lux, em plano
tangente à superfície da tampa do relé, e desligá-la no máximo com 80 lux no mesmo plano, mantendo a
relação entre 1,2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

Identificação da amostra: - - -

Iluminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
- - -

Iluminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
- - -

Relação entre Desliga e

liga: (adim)

Referência:

De 1,2 a 4
- - -

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

6.4.8 - Ensaio de resistência à corrosão

O relé deve ser exposto à névoa salina durante 96 h, sem apresentar alteração em suas características.

Amostras Utilizadas: -

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

Av. Ipiranga nO 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone: (51) 3320 3551- Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs.br-Website: www.labelo.com.br
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/ÍEC 1702S sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° RLF 0002/2017

Relé fotoelétrico - Fabricante; Drei K Eletrônica Lida. - Modelo; RPZ01 - Número de série; Não informado

Período de rea)Í2ação dos ensaios; 23/03/2017 até 19/06/2017

Data de emissão do relatório: 21/06/2017

6.4.1 - Ensaio de Operação

O relé fotoelétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os níveis de iluminância de 3 lux a 20 lux, em plano
tangente à superfície da tampa do relé. e desligá-la no máximo com 80 lux no mesmo plano, mantendo a
relação entre 1,2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

Identificação da amostra: - - -

Iluminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
-

- -

Iluminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
- -

-

Relação entre Desliga e

liga: (adim)

Referência:

De 1,2 a 4
-

- -

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

Grupo 5

6.4.10 - Ensaio de impacto

As amostras devem suportar um ensaio de Impacto de 1,36 Nm, através de uma esfera de aço, de 50,8 mm
de diâmetro, aplicado sobre sua superfície (lado externo da tampa). As amostras são consideradas aprovadas
se após o ensaio de impacto, as amostras permitirem a leitura de todas as Identificações e se não
apresentarem rachaduras.

Identificação da amostra: 4 5 6

Permite leitura: C C C

Não apresenta Rachaduras: C C c

Avaliação: As amostras ensaiadas atendem o requisito da Norma.

Observações: -

6.4.9 - Ensaio de resistência à radiação ultravioleta

A tampa do relé fotoelétrico deve ser submetida a ciclos de ultravioleta e umidade, por um período de 2016
horas, sem apresentar alterações de suas características.

Amostras Utilizadas: 7, 8 e 9

Avaliação: As amostras ensaiadas atendem o requisito da Norma.

Observações: -

Av. Ipiranga nS 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900-Porto Alegre - RS - Brasi
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs.br-Website; www.labelo.com.br
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Láboíratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de a«>rdò córri a ABNT NBRISO/IEC17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N® RLF 0002/2017

Relé fotoelétrico - Fabricante: Drei K Eletrônica Ltda. - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 23/03/2017 até 19/06/2017

Data de emissão do relatório: 21/06/2017

6.4.10 - Ensaio de impacto

As amostras devem suportar um ensaio de impacto de 1,36 Nm, através de uma esfera de aço, de 50,8 mm
de diâmetro, aplicado sobre sua superfície (lado externo da tampa). As amostras são consideradas aprovadas
se após o ensaio de impacto, as amostras permitirem a leitura de todas as identificações e se não
apresentarem rachaduras.

Identificação da amostra: 7 8 9

Permite leitura: C C C

Não apresenta Rachaduras: C C C

Avaliação: As amostras ensaiadas atendem o requisito da Norma.

Observações: -

Grupo 6

6.4.11 - Ensaio de magnetização residual

o relé fotelétrico deve ser submetido a variações do fluxo luminoso e interrupções de alimentação, sem
apresentar magnetização residual que impeça o correto funcionamento do relé.

Amostras Utilizadas:

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

6.4.12 - Ensaio de grau de proteção

A verificação deve ser conforme a NBR 6146 (esta norma foi cancelada e substituída pela norma NBR lEC
60529:2005). Após o ensaio do segundo numerai, o relé deve suportar, durante 1 minuto, sem descarga, a
aplicação de uma tensão senoidal de 600 V, 60 Hz, entre os contatos de encaixe e a tampa (envolvida por
uma capa metálica aterrada).

Identificação da amostra: - - -

Ensaio de IP 23: - - -

Tensão de 600V após ensaio de água:
- - -

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

Q491

Av. Ipiranga ns 6681, Prédio 30 Bioco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil

Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-maií: labelo@pucrs.br— Website: www.labelo.com.br



LABELO/PUCRS Página 13 de 15

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBRISO/ÍEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° RLF 0002/2017

Relé fotoelétrico - Fabricante: Drei K Eletrônica Ltda. - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 23/03/2017 até 19/06/2017

Data de emissão do relatório: 21/06/2017

6.4.13 - Ensaio de aderência da gaxeta

A gaxeta, fixada na base do relé, deve ser exposta, durante 72 h, a uma temperatura de 100 °C, A gaxeta
deve ser considerada aprovada se não se soltar do relé e não forem encontrados sinais de deterioração,
amolecimento, endurecimento ou trincas.

Identificação da amostra - - -

A gaxeta não deve soltar - - -

Sinais de deterioração da

gaxeta
■ - -

Amolecimento - - ■

Endurecimento - - -

Trincas -

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

Av. Ipiranga ns 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs.br - Website: www.labelo.com.br
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR iSO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N°RLF 0002/2017

Relé fotoelétrico - Fabricante: Drei K Eletrônica Ltda. - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 23/03/2017 até 19/06/2017

Data de emissão do relatório: 21/06/2017

Fotos da amostra:

Foto 1 - Vista geral da amostra Foto 2 - Identificação da amostra (superior).

c-.'

Foto 3 - Amostras antes do UV Foto 4 - Amostras após UV

Av. Ipiranga nS 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900-Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs.br -Website: www.labeio.com.br

0493



LABELO/PUCRS Página 15 de 15

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ̂ NT NBRISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N°RLF 0002/2017

Relé fotoelétrico - Fabricante; Drei K Eletrônica Ltda. - Modelo: RP201 - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 23/03/2017 até 19/06/2017

Data de emissão do relatório: 21/06/2017

Observações finais:

Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditaçâo da Cgcre, que avaliou a competência do
laboratório.

O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto à sua
representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização.

O presente relatório de ensaio é válido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condições em que
foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.

A partir do momento em que a amostra é retirada do laboratório, esgota-se a possibilidade de
contestação dos resultados ou mesmo de repetição dos ensaios, já que o LABELO-PUCRS deixa de ser
responsável pela sua manutenção.

É vedada a reprodução do presente relatório de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorização do
LABELO-PUCRS originada por solicitação formal do contratante.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (international Laboratory
Accreditation Cooperation),

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da lAAC (interAmerican Accreditation
Cooperation).

Os ensaios foram realizados nas instalações do LABELO-PUCRS.

Executor(es) do ensaio: Augusto Lunelü Nunes

CASSIO ALEXANDRE

PEREIRA DE

SOÜZA;00210829010

Cássio Alexandre P. de Souza

Signatário Autorizado

Av. Ipiranga ns 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre-RS - Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs.br - Website: www.labelo.com.br
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Pontifícia Universidade Catóiica do Rio Grande do Sul

LABELO - Laboratórios Especiaiízados em Eletroeletrônica

Calibraçâo e Ensaios

Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

PUC

Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N^RLF 0002/2016

Período de realização dos ensaios: 09/03/2016 até 20/05/2016
Data de emissão do relatório: 31/05/2016

Parte 1 - Identificação e condições gerais

1. Cliente:

DREI K Eletroeletrônica Ltda EPP

Rua dos Imigrantes. 500 - Bairro: Rau
Jaraguá do Sul — 80
CEP: 89254-430

2. Objeto ensaiado (amostra):

Relé fotoelétrico

Fabricante: Drei K

Modelo: RPZ01

Número de série: Não informado

Tensão Nominal: 105 - 305V

Corrente elétrica nominal: - A

Freqüência de rede: 50/60Hz
Protocolo LABELO: 40522

Orçamento: 1634/2015

2.1. Documentação que acompanha a amostra:

Nenhuma documentação acompanha a amostra.

3. Documentos normativos utilizados:

• Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5123/1998 - Relé fotelétrico e tomada para iluminação -
Especificação e Método de Ensaio - Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1998.

• Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR lEC 60529/2005 Graus de proteção para invólucros de
equipamentos elétricos (Código IP). Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2005.

4. Condições ambientais:

Temperatura: 25 ®C ± 5 °C
Umidade Relativa: 55 % ± 15 %

Av. Ipiranga ns 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Bras!
Telefone: (51) 3320 3551- Fax: (51) 3320 3883- E-mali: labeio@pucrs.br-Website: www.labelo.com.br

Form 51011-rev.OO
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Laboratório de Erisalo acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBRISO/IEC17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N**RLF 0002/2016

Relé fotoelétrico - Fabricante: Drei K - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não informado

Periodo de realização dos ensaios: 09/03/2016 até 20/05/2016

Data de emissão do relatório: 31/05/2016

5. Rastreabilidade das medições:

Item(ns) da norma
Padrões utilizados

Certlf. de

Calibração

Validade do

Certificado

Laboratório

Emissor
Equipamento

Utilizado
Fabricante / Modelo

6.4.1; 6.4.2: 6.4.3; 6.4.4;

6.4.11;
Luxlmetro Konica Milnolta / T-10 L0204/2015 28/12/2016

LABELO

CAL 0024

6.4.1:6.4.2; 6.4.3; 6.4.4;

6.4.6; 6.4.11;
Multimetro Fluke 189 E1717/2015 17/12/2016

LABELO

C/\L 0024

6.4.1:6.4.2; 6.4.3;

6.4.13;
Termômetro

Full Gauge /
TC-900FÍÍ Power

TI 598/2015 09/12/2016
L/\BELO

CAL 0024

6.4.2 Wattimetro Yokogavra / WT210 E1513/2015 22/10/2016
LABELO

CAL 0024

6.4.5 Oscíloscòpio Tektronix / TDS3032B F0095/2016 16/03/2017
LABELO

CNl 0024

6.4.8
Medidor de pH e
condutividade

AZ Instaiment / 86505 TI034/2015 18/08/2016
LABELO

CAL 0024

6.4.8
Medidor de pH e
condutividade

AZ Instniment / 86505 LV25762-15-R0 22/07/2016 C/y. 0127

6.4.8 Densímetro Incoterm / 5582.5 DEN-003/2016 26/02/2017 CAL 0107

6.4.8 Indicador de temperatura
Full Gauge /
MT-512R

T0231/2016 15/02/2017
LABELO

CAL 0024

6.4.8 Indicador de temperatura Full Gauge /
MT-512R

T0230/2016 15/02/2017
LABELO

CPA. 0024

6.4.8 Pipeta volumétrica VIdrolabor / 0 a 25 ml 03784/2014 11/06/2019 CAL 0013

6.4.8 Manômetro ABSI 125810/2015 13/07/2018 CAL 0056

6.4.8 Cronômetro digital Technos / YP2151 F0042/2016 15/02/2017
LABELO

CAL 0024

6.4.8 Balança digital Weightech / WT1000 01322/2016 09/03/2017 CAL 0013

6.4.12 Fonte de /\lta tensão Assodated Research / 8106 El 518/2015 29/10/2016
LABELO

CAL 0024

6.4.12 Medidor de vazão Conaut/IFCOIOD 136 652-101/2014 06/03/2017 CAL 0162

6.4.12 Régua metálica Arch 00677/2016 15/01/2021 CAL 0325

6.4.3; 6.4.12; Cronômetro digital Akso / AK71 F0768/2015 22/12/2016
LABELO

C/y. 0024

/-^

6. Observações:

• A definição de conformidade, ou não, da amostra é estabelecida de acordo com os parâmetros e critérios
estabelecidos nas documentações normativas deste relatório.
• Itens dos documentos normativos de referência deste relatório não descritos como realizados não foram
solicitados pelo requerente.

Av. Ipiranga ns 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-maii: labelo@pucrs.br-Website: www.labelo.com.br
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Laboratório de Ensaio acreditado peia Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° RLF 0002/2016

Reíé fotoelétrico - Fabricante: Drei K - Modelo: RPZ01 - Número de série; Não informado

Período de realização dos ensaios; 09/03/2016 até 20/05/2016

Data de emissão do relatório; 31/05/2016

TABELA 1 - SUMÁRIO DOS ENSAIOS

Item Ensaio/Verificação Observações

Gnjpo 1

6.4.1 Ensaio de Operação C

6.4.2 Ensaio de limite de funcionamento NC

6.4.3 Ensaio de comportamento a 70 "C C

6.4.1 Ensaio de Operação NC

Grupo 2

6.4.1 Ensaio de Operação C

6.4.4 Ensaio de Durabilidade C

6.4.1 Ensaio de Operação NC

Grupo 3

6.4,1 Ensaio de Operação C

6.4.5 Ensaio de impulso de tensão C

6.4.1 Ensaio de Operação C

6.4.6 Ensaio de capacidade de fechamento dos contatos NC

6.4.1 Ensaio de Operação NC

Grupo 4

6.4.1 Ensaio de Operação NC

6.4.7 Ensaio de resistência mecânica do relê C

6.4.1 Ensaio de Operação NC

6.4.8 Ensaio de resistência à corrosão C

6.4.1 Ensaio de Operação NC

Grupo 5

6.4.10 Ensaio de impacto NCT

6.4.9 Ensaio de reistência à radiação ultravioleta NCT

6.4.10 Ensaio de impacto NCT

Grupo 6

6.4.11 Ensaio de maqnetização residual C

6.4.12 Ensaio de qrau de proteção c

6.4.13 Ensaio de aderência da qaxeta c

Legenda

NCT NAO CONTRATADO - ITEM NAO CONTRATADO PELO REQUERENTE

C CONFORME - A AMOSTRA ATENDE ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA
NC NAO CONFORME - A AMOSTRA NAO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA
NA NAO APLICÁVEL

Tabela 3 - Legenda

Av. Ipiranga nS 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone: {51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-maii: iabelo@pucrs.br - Website: www.iabeio.com.br
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBRISO/IEC17025 sób o nConero CRL 0075

Relatório tíeÉnSanr— " " ■N®-RtF "Ó002/201B-
Relé fotoelétrico - Fabricante: Drel K - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não informado

Periodo de realização dos ensaios: 09/03/2016 até 20/05/2016
Data de emissão do relatório: 31/05/2016

Parte 2 - Resultados dos ensaios

Grupo 1

6.4.1 - Ensaio de Operação

O relé fotoelétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os níveis de iluminância de 3 lux a 20 lux, em
plano tangente à superfície da tampa do relé, e desligá-la no máximo com 80 lux no mesmo plano, mantendo
a relação entre 1,2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

Identificação da amostra: 1 2 3
Iluminância em que o relé

liga: (lux)
Referência:

De 3 a 20 lux
3,4 3,0 3,0

Iluminância em que o reié
desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
12,9 10,2 9,6

Relação entre Desliga e
liga: (adim)

Referência:

De 1,2 a 4
3,8 3,4 3,2

Avaliação: As amostras ensaiadas atendem o requisito da Norma.

Observações: -

6.4.2 - Ensaio de limite de funcionamento

O relé fotelétrico deve comutar a carga descrita em 4.1 nas tensões de 90% a 110% da tensão nominal, e nas
temperaturas de -5 °C ± 1°C e 50 °C ± 2 °C.
Os valores obtidos devem satisfazer ao especificado em 6.4.1.

Temperatura Tensão Identificação da amostra: 1 2 3
Iluminância em que o relé

liga: (lux)
Referência:

De 3 a 20 iux
3,5 3,2 3,1

198V
Iluminância em que o relé

desliga: (lux)
Referência:

Máximo de 80 iux
14,2 11,1 10,9

Relação entre Desliga e
liga; (adim)

Referência:

De 1,2 a 4
4,1 3,5 3,5

-5 °C
Iluminância em que o relé

liga: (lux)
Referência:

De 3 a 20 iux
3,5 3,3 3,1

242V
Iluminância em que o relé

desliga: (lux)
Referência:

Máximo de 80 lux
14,2 11,2 11,1

Relação entre Desliga e
liga: (adim)

Referência:

De 1,2 a 4
4,1 3,4 3,6

Av. Ipiranga ne 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883- E-mail: labelo(S)pucrs.br-Website: www.labelo.com.br
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBRISO/IEC17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° RLF 0002/2016

Relé fotoelélrico - Fabricante: Drei K - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 09/03/2016 até 20/05/2016

Data de emissão do relatório; 31/05/2016

Temperatura Tensão Identificação da amostra: 1 2 3

Iíuminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
2,7 2,3 2,3

198V
Iíuminância em que o relé Referência:

9,1 7,5 7,0
desliga: (lux) Máximo de 80 lux

Relação entre Desliga e

liga: (adim)

Referência:

De 1,2 a 4
3,4 3.3 3,0

50 T
Iíuminância em que o relé

liga: (lux)

Referência;

De 3 a 20 lux
2,7 2,3 2,3

242V
Iíuminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
9,1 7,5 7,0

Relação entre Desliga e

liga: (adim)

Referência:

De 1,2 a 4
3.4 3.3 3,0

Avaliação: As amostras ensaiadas não atendem o requisito da Norma.

Observações: -

6.4.3 - Ensaio de comportamento a 70°C

O relé fotelétrico, energizado a 110% da sua tensão nominal e sob uma iíuminância superior a 1.000 lux, é
submetido a uma temperatura de 70 "C por um período de 3 horas. Após as amostras são mantidas na
temperatura ambiente por no mínimo 2 horas.

Tensão de realização do ensaio; 242 Amostras Utilizadas: 1. 2 e 3

Avaliação: As amostras ensaiadas atendem o requisito da Norma.

Observações: -

6.4.1 - Ensaio de Operação

O relé fotoelétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os níveis de iíuminância de 3 lux a 20 lux, em
plano tangente à superfície da tampa do relé, e desligá-la no máximo com 80 lux no mesmo plano, mantendo
a relação entre 1,2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

Identificação da amostra: 1 2 3

iíuminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
3,8 2.6 2,3

Iíuminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
12,4 9,3 8,2

Relação entre Desliga e

liga: (adim)

Referência:

De 1,2 a 4
3,3 3,6 3.6

Avaliação: As amostras ensaiadas não atendem o requisito da Norma.

Observações: -

Av. Ipiranga n® 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS^asil
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs.br - Website: www.labelo.com.br
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Laboratório de Ertòdiò acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBRISO/IEC17025 sob ò número CRL 0075

Relatório de Ensaio N" RLF 0002/2016

Relé fotoelétrico - Fabricante: Drei K - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não informado

Periodo de realização dos ensaios: 09/03/2016 até 20/05/2016

Data de emissão do relatório: 31/05/2016

Grupo 2

6.4.1 - Ensaio de Operação

O relé fotoelétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os níveis de iluminância de 3 lux a 20 lux, em
plano tangente á superfície da tampa do relé, e desligá-la no máximo com 80 lux no mesmo plano, mantendo
a relação entre 1,2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

Identificação da amostra; 4 5 6

lluminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
3,8 3,8 3,0

Iluminância em que o reié

desliga: (lux)
Referência:

Máximo de 80 lux
14,4 12,4 7,4

Relação entre Desliga e

liga: (adim)

Referência:

De 1,2 a 4
3,8 3,3 2,5

Avaliação: As amostras ensaiadas atendem o requisito da Norma.

Observações: -

6.4.4 - Ensaio de durabilidade

O relé deve suportar 5.000 operações sob uma iluminância inicial máxima de 2,5 lux e final de 80 lux,
comutando a carga conforme a figura 1 da norma NBR 5123:1998, sem sofrer alteração de suas
características, nem apresentar colagem de contatos.
A verificação das características deve ser feita pelo ensaio de operação, conforme 6.4.1.

Identificação da amostra: 4 5 6

Número de operações executadas: 5000 5000 5000

Avaliação: As amostras ensaiadas atendem o requisito da Norma.

Observações: -

Av. Ipiranga n2 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBRISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° RLF 0002/2016

Relê fotoelétrico - Fabricante: Drei K - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não informado

Periodo de realização dos ensaios: 09/03/2016 até 20/05/2016

Data de emissão do relatório: 31/05/2016

6.4.1 • Ensaio de Operação

O relé fotoelétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os niveis de iluminàncla de 3 lux a 20 lux, em
plano tangente à superfície da tampa do relé, e desligá-la no máximo com 80 lux no mesmo plano, mantendo
a relação entre 1,2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

Identificação da amostra: 4 5 6

Iluminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
4,1 3,7 2,3

Iluminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
14,7 12,7 8,2

Relação entre Desliga e

liga: (adim)

Referência:

De 1,2 a 4
3,6 3.4 3,6

Avaliação: As amostras ensaiadas não atendem o requisito da Norma.

Observações: -

Grupo 3

6.4.1 - Ensaio de Operação

O relé fotoelétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os niveis de iluminância de 3 lux a 20 lux, em
plano tangente à superfície da tampa do relé, e desligá-la no máximo com 80 lux no mesmo plano, mantendo
a relação entre 1,2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

Identificação da amostra: 7 8 9 10

Iluminância em que o relé

liga: (lux)

Referência;

De 3 a 20 lux
3,2 3,0 3,5 3,1

Iluminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
9,5 7,3 12,0 11,0

Relação entre Desliga e

liga; (adim)

Referência:

De 1.2 a 4
3,0 2,4 3,4 3,5

Avaliação: As amostras ensaiadas atendem o requisito da Norma.

Observações: -

Av. Ipiranga n9 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210-Partenon - CEP 90619-900-Porto Alegre - RS"^rasil
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Relatório de Ensaio N" RLF 0002/2016

Relé fotoelétrico - Fabricante: Drel K - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não informado

Periodo de realização dos ensaios: 09/03/2016 até 20/05/2016

Data de emissão do relatório: 31/05/2016

6.4.5 - Ensaio de impulso de tensão

O impulso de tensão deve possuir valor de pico de 4.000 V ± 10%, forma de onda de (1,2 x 50)ps,
sincronizado com a fonte de corrente alternada, e ser iniciado entre 30° a 60° (polaridade positiva) e 255° e
280° (polaridade negativa).

Identificação da amostra 7 8 9 10

Tensão do impulso 4000 V 4000 V 570 V 570 V

Avaliação: As amostras ensaiadas atendem o requisito da Norma.

Observações: -

6.4.1 - Ensaio de Operação

O relé fotoelétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os níveis de iluminância de 3 lux a 20 lux, em
plano tangente à superfície da tampa do relé, e desligá-la no máximo com 80 lux no mesmo plano, mantendo
a relação entre 1,2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

Identificação da amostra: 7 8 9 10

Iluminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
3,2 3,0 5,0 3,4

Iluminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
10,7 9,8 18,8 11,8

Relação entre Desliga e

liga: (adim)
Referência:

De 1,2 a 4
3,3 3,3 3,8 3,5

Avaliação: As amostras ensaiadas atendem o requisito da Norma.

Observações: -

6.4.6 - Ensaio de capacidade de fechamento dos contatos

O relé deve ser submetido ao fechamento em curto-circuito de um capacitor de 50 pF ± 10%, carregado na
tensão de, (220 V2) V, sem sofrer alterações em suas características.

Amostras Utilizadas: 7, 8, 9 e 10

Avaliação: As amostras ensaiadas não atendem o requisito da Norma.

Observações: As amostras 7, 8 e 9 apresentaram colagem dos contatos.

0502
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBRISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° RLF 0002/2016

Relé fotoelétrico - Fabricante: Drei K - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não informado

Periodo de realização dos ensaios: 09/03/2016 até 20/05/2016

Data de emissão do relatório: 31/05/2016

6.4.1 - Ensaio de Operação

O relé fotoelétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os níveis de iluminância de 3 lux a 20 lux, em
plano tangente à superfície da tampa do relé, e desligá-la no máximo com 80 lux no mesmo plano, mantendo
a relação entre 1,2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

Identificação da amostra: 7 8 9 10

Iluminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
- - -

3,7

Iluminância em que o reié

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
- - -

13,7

Relação entre Desliga e

liga: (adim)

Referência:

De 1.2 a 4
- - -

3,7

Avaliação: As amostras ensaiadas não atendem o requisito da Norma.

Observações: Não foi possível a realização dos ensaios, tendo em vista que os reiés apresentaram
colagem dos contatos.

Grupo 4

6.4.1 - Ensaio de Operação

O relé fotoelétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os níveis de iluminância de 3 lux a 20 lux, em
plano tangente à superfície da tampa do relé, e desligá-ia no máximo com 80 lux no mesmo plano, mantendo
a relação entre 1,2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

Identificação da amostra: 11 12 13

Iluminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
2,5 2,3 2,9

iluminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência:

Máximo de 80 lux
6,6 7,2 10,4

Relação entre Desliga e

liga: (adim)

Referência:

De 1,2 a 4
2,6 3,1 3,6

Avaliação: As amostras ensaiadas não atendem o requisito da Norma.

Observações: -

Av. Ipiranga ns 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS -
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Relatório de Ensaio N** RLF 0002/2016

Relé fotoelétrico - Fabricante: Drei K - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não informado

Periodo de realização dos ensaios: 09/03/2016 até 20/05/2016

Data de emissão do relatório: 31/05/2016

6.4.7 - Ensaio de resistência mecânica do relê

Os relês devem ser submetidos a cinco rotações no tamt>or rotativo representado na figura 3 da norma NBR
5123:1998, sem sofrer alterações em suas características. Após o ensaio, nenhuma parte deve ter se soltado
ou desapertado e os contatos não podem estar deformados de tal modo que não seja possível introduzir o
relé na tomada.

Amostras Utilizadas: 11, 12 e 13

Avaliação: As amostras ensaiadas atendem o requisito da Norma.

Observações: -

6.4.1 - Ensaio de Operação

O relé fotoelétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os níveis de iluminância de 3 lux a 20 lux, em
plano tangente á superfície da tampa do relé, e desligá-la no máximo com 80 lux no mesmo plano, mantendo
a relação entre 1,2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

Identificação da amostra: 11 12 13

Iluminância em que o relé

liga: (lux)

Referência:

De 3 a 20 lux
2,5 2,3 2,9

Iluminância em que o relé

desliga: (lux)

Referência;

Máximo de 80 lux
6,9 7,2 10,4

Relação entre Desliga e

liga: (adim)

Referência:

De 1,2 a 4
2,8 3,1 3,6

Avaliação: As amostras ensaiadas não atendem o requisito da Norma.

Observações: -

6.4.8 - Ensaio de resistência à corrosão

O relé deve ser exposto à névoa salina durante 96 h, sem apresentar alteração em suas caracteristicaj

Amostras Utilizadas: 11, 12 e 13

Avaliação: As amostras ensaiadas atendem o requisito da Norma.

Observações: -

Av. Ipiranga ns 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210-Partenon-CEP 90619-900-Porto Alegre - RS - Brasil
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBRISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N° RLF 0002/2016

Relé fotoelétrico - Fabricante; Drei K - Modelo; RPZ01 - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios; 09/03/2016 até 20/05/2016

Data de emissão do relatório: 31/05/2016

6.4.1 - Ensaio de Operação

O relé fotoelétrico deve ligar uma lâmpada idicadora entre os níveis de iluminância de 3 lux a 20 lux, em
plano tangente à superfície da tampa do relé, e desligá-la no máximo com 80 lux no mesmo plano, mantendo

a relação entre 1,2 a 4 entre desligar e ligar, sob condições normais de tensão.

Identificação da amostra: 11 12 13

Iluminância em que o relé

liga; (iux)

Referência:

De 3 a 20 lux
2,4 2,3 2,9

iluminância em que o relé

desliga: (iux)

Referência;

Máximo de 80 lux
6,8 6,3 10,2

Relação entre Desliga e

liga; (adim)

Referência:

De 1.2 a 4
2,8 2.7 3,5

Avaliação: As amostras ensaiadas não atendem o requisito da Norma.

Observações: -

Grupo 5

6.4.10 • Ensaio de impacto

As amostras devem suportar um ensaio de impacto de 1,36 Nm, através de uma esfera de aço, de 50,8 mm
de diâmetro, aplicado sobre sua superfície (lado externo da tampa). As amostras são consideradas
aprovadas se após o ensaio de impacto, as amostras permitirem a leitura de todas as identificações e se não
apresentarem rachaduras.

Identificação da amostra: - - -

Permite leitura: - -
-

Não apresenta Rachaduras: - -
-

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

6.4.9 - Ensaio de resistência à radiação ultravioleta

A tampa do relé fotoelétrico deve ser submetida a ciclos de ultravioleta e umidade, por um período de 2016
horas, sem apresentar alterações de suas características.

Amostras Utilizadas; -

Avaliação: Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

Av. Ipiranga nS 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210- Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RT- Brasil
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Laboratório da Ensalò acreditado pela Cgcrè de acordo cotn a ABNT NBRISO/IÈC17025 sob o número CRL 0075

RfetátÓrIo de EnSáíò . N^ RLF 0002/2016

Relé fotoelétiico - Fabricante: Drei K - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 09/03/2016 até 20/05/2016

Data de emissão do relatório; 31/05/2016

6.4.10 - Ensaio de impacto

As amostras devem suportar um ensaio de impacto de 1,36 Nm, através de uma esfera de aço, de 50,8 mm
de diâmetro, aplicado sobre sua superfície (lado externo da tampa). As amostras sâo consideradas
aprovadas se após o ensaio de impacto, as amostras permitirem a leitura de todas as identificações e se não
apresentarem rachaduras.

Identificação da amostra: - - -

Permite leitura: - - -

Não apresenta Rachaduras:
- - -

Avaliação; Item não contratado pelo requerente.

Observações: -

Grupo 6

6.4.11 - Ensaio de magnetização residual

O relé fotelétrico deve ser submetido a variações do fluxo luminoso e interrupções de alimentação, sem
apresentar magnetização residual que impeça o correto funcionamento do relé.

Amostras Utilizadas: 14, 15 e 16

Avaliação: As amostras ensaiadas atendem o requisito da Norma.

Observações: -

6.4.12 - Ensaio de grau de proteção

A verificação deve ser conforme a NBR 6146 (esta norma foi cancelada e substituída pela norma NBR lEC
60529:2005). Após o ensaio do segundo numerai, o relé deve suportar, durante 1 minuto, sem descarga, a
aplicação de uma tensão senoidal de 600 V, 60 Hz, entre os contatos de encaixe e a tampa (envolvida por
uma capa metálica aterrada).

Identificação da amostra: 14 15 16

Ensaio de IP 23: C C C

Tensão de 600V após ensaio de água: C C C

Avaliação: As amostras ensaiadas atendem o requisito da Norma.

Observações: -

Av. Ipiranga ns 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900- Porto Alegre - RS - Brasil
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N" RLF 0002/2016

Relé fotoeiétrico - Fabricante; Drei K - Modelo; RPZ01 - Número de série; Não informado

Período de realização dos ensaios: 09/03/2016 até

Data de emissão do relatório:

20/05/2016

31/05/2016

6.4.13 - Ensaio de aderência da gaxeta

A gaxeta, fixada na base do relé, deve ser exposta, durante 72 h, a uma temperatura de 100 °C. A gaxeta
deve ser considerada aprovada se não se soltar do relé e não forem encontrados sinais de deterioração,
amolecimento, endurecimento ou trincas.

Identificação da amostra 14 15 16

A gaxeta não deve soltar C c c

Sinais de deterioração da

gaxeta
C c c

Amolecimento C c c

Endurecimento c c c

Trincas c c c

Avaliação: As amostras ensaiadas atendem o requisito da Norma.

Observações: -

Av. Ipiranga n9 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre -
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBRISO/ÍEC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N°RLF 0002/2016

Relê fotoelétrico - Fabricante: Drei K - Modelo: RPZ01 - Número de série; Não informado

Período de realização dos ensaios: 09/03/2016 até 20/05/2016
Data de emissão do relatório: 31/05/2016

Incertezas de Medição (IM)

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo

fator de abrangência "k", com graus de liberdade efetivos (veff) correspondentes a um nível de confiança de
aproximadamente 95%.

Mensurando

6.4.1; 6.4.2; 6.4.3; 6.4.4: 6.4.11;

6.4.1; 6.4.2; 6.4.3; 6.4.4:6.4.11;

Faixa de Medição

lluminância Q.Q a 12,0 lux
íluminância 12,1 a 30,0 lux

Tabela 4 - Incertezas de medição

Incerteza de

Medição

0,6 lux

1.4 lux

Fator de

abrangência (k)

2,00

2,00

Av. Ipiranga n? 6681, Prédio 30 Btoco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR IS0/1EC 17025 sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N^RLF 0002/2016

Relé fotoelétrico - Fabricante: Dreí K - Modelo: RP201 - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 09/03/2016 até 20/05/2016

Data de emissão do relatório: 31/05/2016

{Fotos da amostra?

Foto 1 - Vista geral da amostra Foto 2 - Identificação da amostra (superior).

Foto 3 - identificação da amostra (inferior)
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Laboratório de Ensaio acreditado pela Cscre de acordo com a ABNT NBR tSO/IEC 1702S sob o número CRL 0075

Relatório de Ensaio N» RLF 0002/2016

Relé fotoelétrico - Fabricante: Drei K - Modelo: RPZ01 - Número de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 09/03/2016 até 20/05/2016
Data de emissão do relatório: 31/05/2016

Observações finais:

Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do
iaboratório.

O fornecimento da amostra peio ciiente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto à sua
representatividade em relação a lotes de fabricação e comerciaiização.

O presente reiatório de ensaio é válido exciusivamente para a amostra ensaiada, nas condições em que
foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer iotes, mesmo que similares.

A partir do momento em que a amostra é retirada do laboratório, esgota-se a possibilidade de
contestação dos resultados ou mesmo de repetição dos ensaios, já que o LABELO-PUCRS deixa de ser
responsável pela sua manutenção.

É vedada a reprodução do presente relatório de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorização do
LABELO-PUCRS originada por solicitação formal do contratante.

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory
Accreditation Cooperation).

A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da lAAC (InterAmerican Accreditation
Cooperation).

Os ensaios foram realizados nas instalações do LABELO-PUCRS.

Executor(es) do ensaio: Augusto Lunelli Nunes e Rafael Carboni Tolotti
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Cáss/o Alexandre P. de Souza

Signatário Autorizado
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Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica

Caiibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

LABELO
i'UC

Relatório de Ensaio N° RLF 0009S/2017

Período de realização dos ensaios: 23/10/2017 até 24/10/2017
Data de emissão do relatório: 25/10/2017

Parte 1 - Identificação e condições gerais

1. Cliente:

DreíK Eletroeletrônica Ltda EPP

Rua dos Imigrantes, n° 500
Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89.254-430

2. Objeto ensaiado (amostra):

Relê Fotoeletrônico

Fabricante: Drei K

Modelo: RPZ01

Número de série: Não informado

Tensão Nominal: 105-305V

Corrente elétrica nominal: - A

Freqüência de rede: 50/60 Hz
Protocolo LABELO: 44886

Orçamento LABELO: 0655a/2017

2.1. Documentação que acompanha a amostra:

Nenhum documento acompanha a amostra.

3. Documento(s) normativo(s) utilizado(s):

• Especificação CELESC E-313.0050 — Relé Fotoeletrônico

3.1. Documento(s) complementar(es):

•  JCGM 100:2008 (GUM 1995 with minor corrections) - Evaluation of measurement data — Guide
to the expression of uncertainty in measurement, Geneva, Switzerland, 2008.

4. Condições ambientais:
Temperatura: 25 "C ± 5 °C

Umidade Relativa: 55 % ± 15 %

Av. Ipiranga n° 6681, Prédio 30 Bioco A. Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone; (51) 3320:^551 - Fax: (SI) 332)3883 - E-mall: iabelo@Pucr3,br-Web»lte: www.labelo.com,br 1,
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Relatório de Ensaio N" RLF 0009S/2017

Relé Fotoeletrônico - Fabricante; Drei K - Modelo: RPZ01 - N" de série: Não informado

Periodo de realização dos ensaios: 23/10/2017 até 24/10/2017
Data de emissão do relatório: 25/10/2017

5. Rastreabiiidade das medições:

Documento

normativo

item(ns) do
documento

normativo

Padrões Utilizados Certificado de caiibração

Equipamento
Fabricante /

M odeio
N® Vaiidade

Laboratório

Emissor

Especificação
CELES

5.9.12 Wattímetro
Yokogawa /
WT210

E1460/2016 28/11/2017
LABELO

CAL 0024

Especificação
CELES

5.9.15 Luxímetro
Konica

Minolta / T-10
L0204/2015 28/12/2017

LABELO

CAL 0024

Padrões de medição rastreados aos padrões primários nacionais e internacionais.

6. Observações:

A definição de conformidade, ou não, da amostra indicada no Sumário dos Ensaios e na Parte 2
deste Relatório é estabelecida de acordo com os parâmetros e critérios estabelecidos nas
documentações normativas deste relatório.

Itens dos documentos normativos de referência deste relatório não descritos com resultados não
foram solicitados pelo requerente.

TABELA 1 - SUMÁRIO DOS ENSAIOS

Item EnsaioA/erífi cação Resultado

5.9.12 Consumo de potência NC

5.9.15 Capacidade de fechamento dos contatos C

LEGENDA
NCT Não contratado - Item não contratado pelo requerente
C Conforme - A amostra atende às exigências dos documentos normativos
NC Não conforme - A amostra não atende às exigências dos documentos normativos
NA Não aplicável

:  ; .T

C512
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Relatório de Ensaio N° RLF 0009S/2017

Relé Fotoeietrônico - Fabricante: Drei K - Modelo; RPZ01 - N" de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 23/10/2017 até 24/10/2017
Data de emissão do relatório: 25/10/2017

Parte 2 ~ Resultados dos ensaios

1. Consumo de potência (Item 5.9.12 da Especificação CELESC):

Realizar a medição de consumo de potência do relé utilizando um capacitor de 83 pF
ligado entre a carga e o neutro e medir a potência consumida da rede com o relé operando.
Aplicar a tensão de 220V diretamente sobre o capacitor de 83 pF e medir a potência de
perda do próprio capacitor. O consumo de potência do relé é a diferença entre o consumo
da potência medida na rede e a medida do capacitor.

Amostra 44886-1 44886-2 44886-3

Consumo medido 4,0 W 2,9W 2,7W

Observação: A amostra ensaiada não atende ao requisito da especificação.

Comentário: Segundo a especificação, o consumo máximo do relé deve ser de 1,0 W.

2. Capacidade de fechamento dos contatos (Item 5.9.15 da Especificação CELESC):

Utilizando o esquema da Figura 3 da especificação, com o resistor no valor de 250kQ,
carregar o capacitor com tensão de 220^2 V, forçar o fechamento dos contatos reduzindo o
nível de luz incidente no relé para valores abaixo de 2 lux, abrir a chave CHI para
descarregar o capacitor e anotar o valor no instante da comutação do relé que deve ser
inferior a 50 V. no instante da comutação é o valor imediatamente anterior ao zero lido no
muitímetro. Essa operação deve ser repetida 15 vezes para ciclo da onda de tensão. A
posição da chave CH2 determina o ciclo positivo e negativo da onda de tensão.

□Amostra 44886-4 44886-5 44886-6

Observação: A amostra ensaiada atende ao requisito da especificação.

Av, Ipiranga n» 6681. Prédio 30. Bloco A. Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone; (51)3320 3551 - Fax; (51) 3320 3883 - E-mall; labelo@pucrs.br-Website; www.labelo.com.br
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Relatório de Ensaio N^ RLF 0009S/2017

Relé Fotoeletrônico - Fabricante: Drei K - Modelo: RPZ01 - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 23/10/2017 até 24/10/2017
Data de emissão do relatório: 25/10/2017

Incerteza de medição (IM):

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição
multiplicada pelo fator de abrangência "k", com graus de liberdade efetivos (Veff) correspondentes a um
nível de confiança de aproximadamente 95%.

Documento

normativo

item(ns) do
documento

normativo

Mensurando Faixa de medição
incerteza de

medição

Fator de

abrangência (k)

Especificação
CELESC

5.9.12 Potência ativa 0,55 a 5,50 W 0,05 W 2,00

0514
Av. Ipiranga n" 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs.br-Website: www.labelo.com.br
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Relatório de Ensaio N° RLF 00098/2017

Relé Fotoeletrônico - Fabricante; Drei K - Modelo: RPZ01 - N" de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 23/10/2017 até 24/10/2017
Data de emissão do relatório: 25/10/2017

Fotos da amostra:

Foto 1 - Vista superior da amostra Foto 2 - Vista inferior da amostra

.,Sw

Foto 3 - Vista lateral da amostra

A
cK

■6515Av. Ipiranga n° 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs.br-Website: www.labelo.com.br
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Relatório de Ensaio N" RLF 0009s/2017

Relé Fotoeletrônico - Fabricante: Drei K - Modelo: RPZ01 - N" de série: Náo informado

Período de realização dos ensaios: 23/10/2017 até 24/10/2017
Data de emissão do relatório: 25/10/2017

Observações finais;

•  O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade
quanto à sua representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização.

•  O presente relatório de ensaio é válido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas
condições em que foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes,
mesmo que similares.

•  A partir do momento em que a amostra é retirada do laboratório, esgota-se a possibilidade
de contestação dos resultados ou mesmo de repetição dos ensaios, já que o LABELO- ^
PUCRS deixa de ser responsável pela sua manutenção.

•  É vedada a reprodução do presente relatório de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia
autorização do LABELO-PUCRS originada por solicitação formal do contratante.

•  Os ensaios foram realizados nas instalações do LABELO-PUCRS.

•  Executor(es) do ensaio: Luciano Henrique Marques

Assinado de forma digital por AUGUSTO LUNELLI

AUGUSTO LUNELLI ON:c^BR,o^CP.Srasll,oa^Secretaíia da Receita
rederal do Brasil - RFB, ou=RF8 e<PF Al, ou=VALlD,

Nl INFS"nnR7^74.1 01 O oa=ARSPCPLUS,cn=AUGUSrOLUNELUlüWIHI ^ / -T l\J l\J NUNESfi087S74I010

asdos: 2017.ia2S 10:4234 •02W

Augusto Lunelli Nunes
Signatário Autorizado

Av. Ipiranga n® 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil

C ü* 1S * Teiefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs.br-Website: www.labelo.com.br



Página 1 de 7

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeíetrônica

Calibração e Ensaios

Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

LABELO
nJC

Relatório de Ensaio N° RLF 00038/2016

Período de realização dos ensaios: 13/06/2016 até 28/06/2016
Data de emissão do relatório: 29/06/2016

Parte 1 - Identificação e condições gerais

1. Cliente:

DrelK Eletroeíetrônica Ltda EPP

Rua dos Imigrantes, n° 500
Jaraguá do Sul - SC
CEP: 89.254-430

2. Objeto ensaiado (amostra):

Relê fotoelétrico

Fabricante: Drei K

Modelo: RPZ01

Número de série: Não informado

Tensão Nominal: 105 - 305 V

Corrente elétrica nominal: - A

Freqüência de rede: 50/60 Hz
Protocolo LABELO: 40522

Orçamento LABELO: 1635/2015

2.1. Documentação que acompanha a amostra:

Nenhum documento acompanha a amostra.

3. Documento(s) normatlvo(s) utiiizado(s):

• Especificação CELESC E-313.0050 - Relé Fotoeletrônico

3.1. Documento(s) complementar(es):

•  JCGM 100:2008 {GUM 1995 with minor corrections) - Evaiuation of measurement data — Guide
to the expression of uncertainty in measurement, Geneva, Switzerland, 2008.

4. Condições ambientais:
Temperatura: 25 °C ± 5 °C

Umidade Relativa: 55 % ± 15 %

Cr^
Av Ipiranga n® 6681, Prédio 30 Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone: (61) 3320 3S51 - Fax; (51) 3320 3883 - B-mail; labelo@Ducrs.br - Webslte: www.labelo.com.br

Pottil 61011 - revOO
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Relatório de Ensaio N" RLF 0003S/2016

Relé fotoelétrico - Fabricante: Drei K- Modelo: RPZ01 - N° de série: Nào informado

Período de realização dos ensaios: 13/06/2016 até 28/06/2016
Data de emissão do reiatório: 29/06/2016

5. Rastreabílidade das medições:

Documento

normativo

Item(ns) do
documento

normativo

Padrões Utilizados Certificado de caiibração

Equipamento
Fabricante /

Modeio
N" Validade

Laboratório

Emissor

Especificação
CELES

5.9.5 e

5.9.15
Luxí metro

Konica

Minolta /T-10
L0169/2015 06/11/2016

LABELO

CAL 0024

Especificação
CELES

5.9.12 Wattl metro
Yokogawa /
WT210

E036a/2016 02/03/2017
LABELO

CAL 0024

Padrões de medição rastreados aos padrões primários nacionais e intemacionais.

6. Observações:

A definição de conformidade, ou não, da amostra indicada no Sumário dos Ensaios e na Parte 2
deste Relatório é estabelecida de acordo com os parâmetros e critérios estabelecidos nas
documentações normativas deste relatório.

Itens dos documentos normativos de referência deste relatório não descritos com resultados não
foram solicitados pelo requerente.

TABELA 1 - SUMÁRIO DOS ENSAIOS

Item EnsaíoA/erifi cação Resultado

5.9.5 Durabilidade C

5.9.12 Consumo de potência NC

5.9.15 Capacidade de fechamento dos contatos NO

LEGENDA
NCT Não contratado - Item não contratado pelo requerente
C Conforme - A amostra atende às exiqências dos documentos normativos
NC Não conforme - A amostra não atende às exigências dos documentos normativos
NA Não aplicável

osis'
Av. Ipiranga n» 6681. Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Paitenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labelo@pucrs.br-Website: www.labelo.com.br
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LABELO/PUCRS Página 3 de 7

Relatório de Ensaio N° RLF 0003S/2016

Relé fotoelétrico - Fabricante; Drei K - Modelo: RFZ01 - N° de série: Náo informado

Período de realização dos ensaios: 13/06/2016 até 28/06/2016
Data de emissão do relatório: 29/06/2016

Parte 2 - Resultados dos ensaios

1. Durabilidade (Item 5.9>5 da Especificação CELESC):

Conforme o item 6.4.4 da NBR 5123, mais as exigências do inciso 5.3.8 desta
Especificação.
Item 6.4.4 da NBR 5123: O relé deve suportar 5000 operações sob uma iluminância inicial
máxima de 2,5 lux e final de 80 lux, comutando a carga conforme figura 1, sem sofrer
alteração de suas características, nem apresentar colagem de contatos.
Item 5.3.8 da CELESC: O relé fotoeletrònico deve atender as exigências do inciso 5.9.5
desta Especificação, no entanto, durante os ensaios, deve atingir, no mínimo 15000 ciclos
de operação (liga/desliga).

Amostra 40522-17 40522-18 40522-19

Observação: A amostra ensaiada atende ao requisito da especificação.

2. Consumo de potência (Item 5.9.12 da Especificação CELESC):

Realizar a medição de consumo de potência do relé utilizando um capacitor de 83 pF
ligado entre a carga e o neutro e medir a potência consumida da rede com o relé operando.
Aplicar a tensão de 220V diretamente sobre o capacitor de 83 pF e medir a potência de
perda do próprio capacitor. O consumo de potência do relé é a diferença entre o consumo
da potência medida na rede e a medida do capacitor.

Amostra 40522-20 40522-21 40522-22

Consumo medido 1,2 W 0.9 W 1,5W

Observação: A amostra ensaiada não atende ao requisito da especificação.

Comentário: Segundo a especificação, o consumo máximo do relé deve ser de 1,0 W.

cr

Av. Ipiranga n" 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
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Relatório de Etisalo N° RLF 0003S/2016

Relé fotoelétnco - Fabricante: Drei K- Modelo: RPZ01 - N° de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 13/06/2016 até 28/06/2016
Data de emissão do relatório: 29/06/2016

3. Capacidade de fechamento dos contatos (Item 5.9.15 da Especificação CELESC):

Utilizando o esquema da Figura 3 da especificação, com o resistor no valor de 250kQ,
carregar o capacitor com tensão de 220V2 V, forçar o fechamento dos contatos reduzindo o
nível de luz incidente no relé para valores abaixo de 2 lux, abrir a chave CH1 para
descarregar o capacitor e anotar o valor no instante da comutação do relé que deve ser
inferior a 50 V. no instante da comutação é o valor imediatamente anterior ao zero lido no
multímetro. Essa operação deve ser repetida 15 vezes para ciclo da onda de tensão. A
posição da chave CH2 determina o dclo positivo e negativo da onda de tensão.

Amostra 40522-23 40522-24 40522-25

Observação: A amostra ensaiada não atende ao requisito da especificação.

Comentário: As amostras colaram os contatos, não permitindo concluir o ensaio.

.05 20

Av. Ipiranga n» 6681, Prédio 30, Bloco A, Sala 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
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Relatório de Ensaio N° RLF 0003S/2016

Relé fotoeiétrico - Fabricante; Drei K- Modelo: RPZ01 - N° de série; Não informado

Período de realização dos ensaios: 13/06/2016 até 28/06/2016
Data de emissão do relatório: 29/06/2016

incerteza de medição (IM):

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição
multiplicada pelo fator de abrangência "k", com graus de liberdade efetivos (Vetr) correspondentes a um
nível de confiança de aproximadamente 95%.

Documento

normativo

Item(ns) do
documento

normativo

Mensurando Faixa de medição
Incerteza de

medição

Fator de

abrangência (k)

Especificação
CELESC

5.9.12 Potência ativa 0,55 a 5,50 W 0,05W 2,00

Av. Ipiranga n° 6681, Prédio 30, Bioco A, Saía 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone; (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883- E-mail: labelo@pucrs.br-Website: www.labeio.com.br
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Relatório de Ensaio N° RLF 0003S/2016

Relé foloelétrico - Fabricante: Drei K-Modelo: RPZ01 -N^ de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 13/06/2016 até 28/06/2016
Data de emissão do relatório: 29/06/2016

Fotos da amostra:

r.'.

Foto 1 - Vista superior da amostra Foto 2 - Vista inferior da amostra

Foto 3 - Identificação da amostra

•  - Í5_2^

Av. Ipiranga n" 6681, Prédio 30, Bloco A, Saia 210 - Partenon - CEP 90619-900 - Porto Alegre - RS - Brasil
Telefone: (51) 3320 3551 - Fax: (51) 3320 3883 - E-mail: labeio@pucrs.br - Website: www.labelo.com.br
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Relatório de Ensaio N° RLF 0003s/2016

Relé fotoelétrico - Fabricante: Drei K - Modelo: RPZOl - N" de série: Não informado

Período de realização dos ensaios: 13/06/2016 até 28/06/2016
Data de emissão do relatório: 29/06/2016

Observações finais:

O fornecimento da amostra pelo diente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade
quanto à sua representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização.

O presente relatório de ensaio é válido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas
condições em que foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes,
mesmo que similares.

A partir do momento em que a amostra é retirada do laboratório, esgota-se a possibilidade
de contestação dos resultados ou mesmo de repetição dos ensaios, já que o LABELO-
PUCRS deixa de ser responsável pela sua manutenção.

É vedada a reprodução do presente relatório de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia
autorização do LABELO-PUCRS originada por solidtação formal do contratante.

Os ensaios foram realizados nas Instalações do LABELO-PUCRS.

Executor(es) do ensaio: Augusto Lunelü Nunes

Assimdo d»form per CASSIO

CASSIO ALEXANDRE

PEREIRA DE CKc-6R.o«rTtas«.ou»SecrTt«U
F«dér«l do todí -

SOU ZA:0021082901 o»Ai,oü-vAjxr,o.í-Afl
dfirseCcn^CASSJOALÊXAKWf

O  rtPIHAOf SÜ"j?A:l»2íCie?VOtO
Dados 201ó06.?9n4?^>í 05 ÓÓ

Càssio Alexandre P. de Souza

Signatário Autorizado

\
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) prefeitura Municipal de Planalto -
Classificação por Fornecedor

Pregão 65/2022

h )

Págiral

Item ^oduto/Serviço UN. Quantidade Status Marea Modelo Preço Unitário Preço Total Sei

^^omecedon 22893-1 LUMiNARE LED QRSJ :

Em^: lud«)e@quessada.net

R^rasentante: 22892-3 LUCIANEBELTRAMEDAMSKIQUESSWA

Lote 001-Lote 001

CNPJ: «L829.M0raaO1-O5 TeteTone: 46991118KQ StatuK C

420402,80

001 31726 LuninárlaputjlicaLED atéSOW,especificaçõescoTormeTR. PÇ 200,00 Classificado ZAGONELí-DREIK 2L6931 ♦ RPZ01 675,00 135.000,00 •

002 31727 LumináriaputlicaLEDatélSOW.especifloaçõesccrfbrmeTR. PÇ 240,00 Classificado 2AG0NEL + DREIK 2L6970+ RPZ01 914,00 219.360,00 *

003 31728 Braço de ilLrnnaçãopCt)lica de 3m, especificações conforme TR. PÇ 170,00 Classificado CPR BR2 300,00 51.000,00 •

004 31729 Ccnectcf dederi\açàoperfirantetipoCDP 1(y7Dmm PÇ 1:20,00 Classificado INTELil CDP70 7.79 10.282,80 *

005 31730 Par^usoroscacLvla3CCmmcam(luaspcrcas(Pornecimertoelnstalação) PÇ 340,00 Classificado OLMO 300fi4M 14,00 4.760.00 *

VALOR TOTAL; 420.402.80

O-

Emitido por Carla SabrlnsRech Malinsk, na\ersão. ã529z

ro

Cl

17/De«)22 09:2039



Prefeitura Municipal de Planalto - 2022
Relatório de Lances por Lote

Pregão 65/2022

Objeto: LUMINÁRIAS DE LED

Lote: 1

Páginal

Lance Incial 421.098,60

421.096,00

Vencedor

6.

CARLA SABRINA RECH MAUNSKl

Pregceiro
EZAR AUGUSTO SOARES

Membro

ZAGONELSA

ROBERTO 2AG0NEL

FERNANDO LUCIETTO

Membro

O

LUMINARE LED QREU
L^IANE BaTRAME DAMSKI QUESSADA

ELETRlCA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS aETRICOS LTDA

MARAJÁ SERAFIM DE SOUSA

DOUGLAS POSSAM BREU - ME

DOUGLAS POSSAM

Emiticto per: Carla Satrina Recti Malinsk), na versão. 5529z
17/081212209:19:50
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DA COMARCA DE PATO BRANCO - PARANÁ

Rua Maria Bueno, 284 - Trevo da Guarany
CPF: 061.104.019-00

Teí.: (46) 3224-2414
E-mail: caríoriodistribuidorpb@gmaií.com
85501-560 - Pato Branco - Paraná

TITULAR: DIRSOANTONIO VERONESE

JURAMENTADOS: DILMAR ALUIZIO VERONESE

JULIANO VERONESE

Certidão Negativa

Certifico a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuição de RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guar-
da neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

LUMINARE LED EIRELI

CNPJ 40.829.540/0001-05, no período compreendido desde 14/12/1960, data de
instalação deste cartório, até a presente date.

PATO BRANCO/PR.

DILMAR Aí-W

2022

Q

O

'4.'

,  o
Oifso i \nforp'0 Veronf.Sft''

Titular

x>,Cnrnafc..T df! <P*

-•:r:"ERE com
CrílGíNAL

••-SSINATURA

Guatas^j®. .R$., 3.3* 16

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA INVALIDA ESTE DOCUMENTO.
.VvVv',-

.•■'yVyv. ■ .A. ■ ..y, .A. .;.v;'AV.y.\



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DA COMARCA DE PATO BRANCO - PARANÁ

Rua Maria Bueno, 284 - Trevo da Guarany
CPF: 061.104.019-00

lei.; (46) 3224-2414
E-mail: cartoriodistribuidorpb@gmail.com
85501-560 - Pato Branco - Paraná

TITULAR: DIRSOANTONIO VERONESE

JURAMENTADOS: DILMARALUIZIO VERONESE

JULIANO VERONESE

Certidão Negativa

Certifico a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuição de FALÊNCIA E CONCORDATA, sob minha guarda neste cartorio,
verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

LUMINARE LED EIRELI

CNPJ 40.829.540/0001-05, no período compreendido desde 14/12/1960, data de
instalação deste cartório, até a presente data

PATO BRANCO/PR, 10 d

/ / /

DILriMRALUjZiP/^

<5-

rr
>-

C

nirBcA.ntõr^r,Verones.A'
lUiilar

emfica^o

com

. CKíGiNAU

^âla

—

•c^SlNATURA

''TTT VvV.V a - 'SiQV
O-

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL QUALQUER ADULTERAÇÃO OU RASURA INVALIDA ESTE DOCUMENTO.



Voitar npnmn

CAtXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 40.829.540/0001-05
Razão Soclal:LUMiNARE led eiru

Endereço: Tv palmeiras 143 / industrial / pato branco / pr / 85506-4io

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/07/2022 a 26/08/2022

Certificação Número: 2022072804001237065804

Informação obtida em 03/08/2022 08:40:44

Á utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federai do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUMINARE LED EIRELI

CNPJ: 40.829.540/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAÜ) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http;//rfb.gov.br> ou <http;//www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:37:21 do dia 03/08/2022 <hora e data de Brasnia>.

Válida até 30/01/2023.

Código de controle da certidão: 7666.6B3E.FB71.61B7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Qrrv-
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 027438687-44

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 40.829.540/0001-05

Nome: LUMINARE LED EIRELI

Ressaivado o direito da Fazenda Púbiica Estaduai inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabeiecimentos da empresa e refere-se a débitos de
^ natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 01/12/2022 • Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

vwtfw.fazenda.Dr.gQv.br

CTfy

Página 1 de 1

Emitido via Intemgt Pública (03^)8/2022 06:38:06)
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MUNICÍPIO DE

PATO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL

DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - CONTRIBUINTE

CODIGO..

NOME....

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
CEP

MUNICÍPIO

40829540000105

LUMINARE LED EIRELI

40.829.540/0001-05

PALMEIRAS

85506410

PATO BRANCO

,  143 - INDUSTRIAL

UF; PR

FINALIDADE: Consulta de Débitos

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos
órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuinte do sujeito passivo acima
identificado, é CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM DÉBITOS PENDENTES referente a Tributos
Municipais inscritos ou não em Divida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dividas posteriormente constatadas,
mesmo referente a periodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A presente certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço <http://www.patobranco.pr.gov.br> ou através do QR Code com os dados abaixo:

Emitida em: 03/08/2022.

Válida até: 01/11/2022.
o da Certidão

i.Niúmero da certidão

Código de autenticidade da certidão

2022

0092875

158564355158564

Certidão emitida no Portal do Cidadão, com base na Lei Municipal

Pato Branco - PR em, 03 de Agosto de 2022.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

PREFEITURA DE PATO BRANCO - Rua Caramuru, 271, Centro, 85501-064

http://www.patobranco.pr.gov.br
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Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUMINARE LED EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.829.540/0001-05

Certidão n°; 24578789/2022

Expedição: 03/08/2022, às 08:41:21

Validade: 30/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-sé que LOMINARE LÉ6 EIÜELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (ã)

no CNPJ sob o n° 40.829.540/0001-05, NÃO CONSTA como inadimplente no

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns." 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Àto 01/2022 da CGJT, de 2l de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

Qrrr

Dúvidas e sviqesròes : c-.ndr.i2t. -i'-
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE CNPJ

41601082684 40.829.540/0001-05

NOME EMPRESARIAL

LUMINARE LED EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL ^ERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Balancetes Diários e Balanços 12/02/2021 3 31/12/2021

NATUREZA DO LIVRO NtJMERO DO LIVRO

Livro Balancente Diário 11

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

96.B9.3B.3A.30.2A.4D.E2.00.51.D5.71.2A.5A.1O.77.98.F5.F3.7E

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

qualificação do signatário cpf/cnpj nome
N<* serie do

certificado

contador 84017716920
GILCIOMAR ROBERTO

BATTISTIN;84017716920

, Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 40829540000105 EIREU.^ÍÍoe^gMoSjlOS

NÚMERO DO RECIBO:

218946146239132730

457591858533612472

33

614970159282913077 23/04/2021 a

27/05/2019 8

26/05/2022

VALIDADE

O 23/04/2022

RESPONSÁVEL
LEGAL

Não

Sim

96.B9.3B.3A.30.2A.4D.E2.00.51.05.71.

2A.5A.1D.77.98.F5.F3.7E-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/02/2022 às 05:22:44

A4.96.FF.66.47.37.00.FE

2A.7F.6C.06.75.62.58.86

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n" 8.934/1994.
Este recibo comprava a autenticação,

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n® 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementam® 1247/2014.

Cntv-
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BALANÇO PATRIMONIAL é  Spcd

Entidade: LUMINARE LED EIRELI

Período da Escrituração: 12/02/2021 a 31/12/2021

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 12 de Fevereiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

CNPJ: 40.829.540/0001-05

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO R$ 0,00 RS 1.062.172,66

ATIVO CIRCULANTE R$ 0,00 RS 1.062.172,66

DISPONÍVEL R$ 0,00 RS 933.951,55

CAIXA R$ 0,00 RS 645.953.69

CAIXA GERAL R$ 0,00 R$ 645.953,69

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 0,00 RS 8,50

BANCO BRADESCO R$ 0,00 RS 8,50

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

R$ 0,00 R$ 287.989,36

APLICAÇAO BRADESCO R$ 0,00 RS 287.989,36

CLIENTES R$ 0,00 RS 83.026,47

DUPLICATAS A RECEBER R$ 0,00 RS 83.026,47

AMÉRICO HILÁRIO DA LUZ - ME R$ 0,00 RS 0,00

AQUECER S ILUMINAR ElRELi R$ 0,00 RS 0,00

CLUBE PONTA DA LAGOA R$ 0,00 RS 0,00

CONDUSPAR CONDUTORES

ELÉTRICOS LTDA EM RECUPERACAO

JUDICIAL

R$ 0,00 RS 0,00

CONSORCÍO DALBA - SCHMITT R$ 0,00 R$16.614,79

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO

E PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA - COD

CPR PAROLIN INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS LTDA

DONA ALDA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

LTDA

ENGEZYS INSTALADORA ELETRICA

LTDA

RS 0,00

RS 0.00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

ERNANI JOSE BUENO EIRELI RS 0,00 RS 12.604,00

FOLEM INDUSTRIA E COMERCIO S/A RS 0,00 RS 0,00

FP ENGENHARIA EIRELI R$0,00 RS 0,00

1. C. F. AMPERE SERVIÇOS ELÉTRICOS -

EIRELI
RS 0,00 RS 43.421,40

IRMÃOS SCHLOSSER LTDA RS 0,00 RS 0,00

JM MAGRO SERVIÇOS E

EMPREENDIMENTOS LTDA

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL -

PR

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

R$10.386,28

MUNICÍPIO DE MARIOPOLIS RS 0,00 RS 0,00

MUNICÍPIO DE RESERVA DO IGUAÇU R$0.00 RS 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
96.B9.3B.3A.30.2A.4D.E2.00.51.05.71.2A.5A.1 D.77.98.F5.F3.7E-6. nos termos do Decreto n" 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Ow
Página 1 de 2
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUMINARE LED EIREL!

Período da Escrituração: 12/02/2021 a 31/12/2021

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 12 de Fevereiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

CNPJ: 40.829.540/0001-05

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

PATOESTE ELETRO INSTALADORA

LTDA
R$ 0,00 RS 0,00

POEL CONSTRUCOES ELÉTRICAS LTDA R$ 0,00 RS 0,00

PRATI, DONASUZZI & CIA LTDA R$ 0,00 RS 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA .

PR
R$ 0,00 RS 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PRUDENTOPOLIS
R$ 0,00 RS 0,00

RAFAEL ZABOT KORLIKOSKI - EIRELI RS 0,00 RS 0,00

ROPAM CONSTRUCOES LTDA LTDA-

EPP
RS 0,00 RS 0,00

S JOAQUIM & CIA LTDA RS 0,00 R$0.00

SOCIEDADE EDUCACIONAL SABER

INTEGRAL LTDA
RS 0,00 RS 0,00

VALMIR JULIANO MULLER RS 0,00 RS 0,00

ESTOQUE RS 0,00 RS 45.194,64

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS RS 0.00 RS 45.194,64

MERCADORIAS PARA REVENDA RS 0,00 RS 45.194,64

PASSIVO RS 0.00 RS 1.062.172,66

PASSIVO CIRCULANTE RS 0,00 RS 298.314.94

FORNECEDORES RS 0,00 RS 276.046,39

FORNECEDORES RS 0,00 RS 276.046,39

ELETRO ZAGONEL LTDA RS 0,00 RS 276.046,39

ATLAS INDUSTRIA DE

ELETRODOMÉSTICOS
RS 0,00 R$ 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RS 0,00 RS 22.268,55

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

RS 0,00 RS 22.268,55

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER RS 0,00 RS 22.144,23

ICMS ANTECIPADO A RECOLHER R$ 0,00 RS 124,32

PATRIMÔNIO LÍQUIDO RS 0,00 R$ 763.857,72

CAPITAL SOCIAL RS 0,00 RS 115.000,00

CAPITAL SUBSCRITO RS 0,00 RS 115.000,00

CAPITAL SOCIAL RS 0,00 RS 115.000,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS RS 0,00 R$ 648.857,72

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS RS 0,00 RS 648.857,72

LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO RS 0,00 RS 648.857,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
96.B9.3B.3A.30.2A.4D.E2.00.51.05.71.2A.5A.1 D.77.98.F5.F3.7E-6. nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador Página 2 de 2
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO fe Sped

Entidade: LUMINARE LED EIRELl

Período da Escrituração: 12/02/2021 a 31/12/2021

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 12 de Fevereiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

CNPJ: 40.829.540/0001-05

Descrição Nota Saldo anterior Saldo atual

RECEITA BRUTA R$ (0,00) RS 3.682.103,63

VENDA DE MERCADORIAS R$ 0,00 RS 3.094.220.77

SERVIÇOS PRESTADOS R$ 0,00 R$ 587.882,86

(-} DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (0,00) RS (2.038.703,94)

(-) (-) devolução de VENDA DÊ
MERCADORIAS

R$ (0,00) RS (1.928.085,83)

(-) (-) SIMPLES NACIONAL R$ (0,00) RS (110,618,11)

^  (-) CUSTOS R$ (0,00) RS (227,92)

(.) ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL RS (0,00) RS (227,92)

RECEITA LÍQUIDA RS (0,00) RS 1.643.171,77

(-) CMV RS (0,00) RS (990.175,23)

{-) COMPRA DE MERCADORIA RS (0,00) RS (1.035.369,87)

( - ) ESTOQUE FINAL RS 0,00 RS 45.194,64

LUCRO BRUTO RS (0,00) RS 652.996.54

(■) DESPESAS OPERACIONAIS RS (0,00) RS (4.922,63)

(■) DESPESAS COM VENDAS RS (0,00) RS (111,22)

(.) FRETES E CARRETOS RS (0,00) RS (111,22)

(.) DESPESAS ADMINISTRATIVAS RS (0,00) RS (4.811,41)

(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL RS (0,00) RS (4.811,41)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS RS (0,00) RS (598,05)

(-) DESPESAS BANCARIAS RS (0,00) RS (598,05)

(-) RECEITAS FINANCEIRAS RS (0,00) RS (242,64)

(-) JUROS R$ (0,00) RS (242,64)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ (0,00) RS 1.624,50

BONIFICAÇÕES RECEBIDAS RS 0,00 R$1.624,50

RESULTADO OPERACIONAL RS (0,00) RS 648.857,72

RESULTADO ANTES DO IR E CSL RS (0,00) RS 648.857,72

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO RS (0,00) RS 648.857,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
96.B9.3B.3A.30.2A.4D.E2.00.51.D5.71.2A.5A.1D.77.98.F5.F3.7E-6, nos termos do Decreto n" 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador Página 1 de 1
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n^ 6.496/ de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página l/l

ART de Cargo ou Função

1720215176220

1. Responiivel Téoiico

ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA

Título prorii^siünal

ENGENHEIRA ELETRICISTA

2. Cor>tr;itunt«

LUMINARE LED EIRELI

TV PALMEIRAS. 143

INDUSTRIAL - PATO BRANCO/PR 85506-410

Tipo de contratante; Possoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Vínculo contratual

Unidade admínistrebvB LUMINARE LED EIRELI

TV PALMEIRAS. 143

INDUSTRIAL - PATO BRANCO/PR 85506-410

Data de Inlao; 14/10/2021 Previsão de térmirH):

Tipo de vínculo: Prestador de serviço

Identificação do cargo/função: Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Desemperrho de c-argo, Desempenho de função técnica

RNP: 171948B8S1

Carteira: PR-188&44/D

CNPJ. 40.823.540/0001-05

Quantidade

02:00

Unidade

H/5

A mudança de cargo ou furtçlo exige o registro de nova ART

7. Asdrtaturas

Documento assinado eletronicamente por ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA
registro Crea-PR PR-188544/D, na área restrita do prcfissional com uso de Ic^in e
senha, na data 14/10/2021 e hora 09h28,

8. Informações

- A ART é váUda somente quando quitada, conforme Informatâes no
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.otgJrr.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.bf

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profUsIonal
edo contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

LUMINARE LED EIREU - CNPi:40.S29.S4(}/O001-0S

Valor da ART; RS 88.78 Registrada em : 19/10/2021

Acesso "OSSO site wwwv.cca or.org.br

Central de 3leridimt.-«iUi 0800 041 0007
CREA-PR

Valor Pago; RS 88,78

Çfd-

A autenticidade deits ART uooe verificada em httD».//se'vfcoscea-R' org.hf/qubiico/ar

Impresso rn: 28/07.'2022 09.1S:OS

www.crve-ptorg.bt iCRIA-ra
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal
no 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nO; 106694/2022 Validade: 08/02/2023

Nome Civil: ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA
Carteira - CREA-PR N® :PR-188644/D
Registro Nacional : 1719488851
Registrado(a) desde : 24/07/2020

Filiação : ELSON RUDES GONÇALVES VIEIRA
ROSIMARY TATTO

Data de Nascimento : 15/04/1995
Documento de Identidade : 95186599 Orgao Emissor: SSP/PR UF ; PR CPF • 00965471977
Naturalidade : PATO BRANCO/PR

Título: ENGENHEIRA ELETRICISTA

FACULDADE DE PATO BRANCO

Data da Colação de Grau : 21/08/2018 Diplomaçao : 21/08/2018
Situação : Regular
Atribuições profissionais:

Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 7° de 24/12/1966
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 9° de 29/06/1973 do CONFEA.
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 8° de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
76647 - LUMINARE LED EIRELI

CNPJ: 40829540000105

Desde: 20/10/2021 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

Para fins de: CADASTRO

çf
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR / /
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 242718/2022.

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=6f952e13c75a41f4a44ef81f704336bO&CODREGTO=724844&rtqlcerlidao=1&FINALI... 1/2
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Emitida via Internet em 12/08/2022 08:53:01

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva açao penal.

https://creaweb.cr6a-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=6f952e13c75a41f4a44ef81f704336b0&CODREGTO=724844&rtqtcertidao=1&FINALll, 2/2

/j
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a
empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuiçâo(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão n°: 42548/2022 Validade: 01/10/2022

Razão Social: LUMINARE LED EIRELI

CNPJ: 40829540000105

Num. Registro: 76647 Registrada desde : 20/10/2021
Capital Social: R$ 115.000,00
Endereço: TRAVESSA PALMEIRAS, 143 INDUSTRIAL
Município/Estado: PATO BRANCO-PR CEP: 85506410
Objetivo Social:
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO E DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
FABRICAÇAO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, PROMOÇÃO DE
VENDAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS
ELÉTRICOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E
PESSOAS PARA USO EM OBRAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E
AEROPORTOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO E DE ARTIGOS DE
ILUMINAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS, ATIVIDADES DE
INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a
presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 40829540000105
1 - ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA
Carteira: PR-188644/D Data de Expedição: 24/07/2020
Desde: 20/10/2021 Carga Horária: 2:0 H/S
Título: ENGENHEIRA ELETRICISTA Situação: Regular
Lei Federai N.o 5.194/1966 - Art. 7°

Títuio: ENGENHEIRA ELETRICISTA Situação: Regular
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 9° do CONFEA

Título: ENGENHEIRA ELETRICISTA Situação: Regular
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 8° do CONFEA

Para fins de: CADASTRO

Certificamos que caso ocorra(m) a!teração(ões) nos elementos contidos neste documento,

https://creaweb,crea-pr.org,br/consultas/certidaojuridica.asp?EMPRESA=742776&FINALIDADE=0&SESSAO=1efc9f5c6fc7438bb396e4084df21c 1/2
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esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 102382/2022, ressaltando a
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de
seu(s) responsávei(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 04/04/2022 16:35:53

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N® 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor á
respectiva ação penal.

https://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?EMPRESA=742776&FINALIDADE=0&SESSAO=1efc9f5c6fc^8bb396e4084df21c 2/2
' . r



Certidão de Acervo Técnico - CAT ^
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 L R F A - D Q ̂ Certidão de Acervo

" ■ : Técnico com
Atestado

1720220003236

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

cu^^Primento ao disposto na Resolução n" 1.025, de 30 de outubro de 2009
do Parlná ? CrerPR o"" app?!" h Conselho Regional de Engenharia e Agronomia00 Karana ürea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANA TEREZA GONÇALVES vifira
referente a(s) Anotaçâo(ões) de Responsabilidade Técnica -ART abaixo discríminída^s)
Profissional: ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA
Registro: PR-188644/D

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

RNP: 1719488851

Tipode ArÍ ARTdfo^^^^ Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO " ""
Panidpação técnica: Individual ° f^®9'S«rada em: 09/06/2022 Baixada em: 05/07/2022 Forma de registro: Inicial
Empresa contratada: LUMINARE LED EIRELI

Contratante: MUNICÍPIO DE PLANALTO CNPJ; 76.460.526/0001-16
Rua: PC SAO FRANCISCO DE ASSIS N°: 1583

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PLANALTO UF: PR CEP: 85750-000

Contrato: 109/2022 celebrado em 18/04/2022

Valor do contrato: R$ 319.266,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional;

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS LOGRADOUROS N": S/N
Bairro: DIVERSOS

Cidade: PLANALTO

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 13/06/2022 Conclusão efetiva: 30/06/2022

Finalidade:

Proprietário:

UF: PR CEP: 85750-000

CPF:

de Instalações elotncas em baixa tensOo para fins

Observações;
Fom^enlo e instalação 340 luminárias publicas até 150W, braços, CDP, mie fotocontrolador e acessórios
Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados constantes na ART.

Certidão de Acervo Técnico n° 1720220003236/2022

27/07/2022 15:57
A CAT á qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT á qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional,

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencídade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
htlps://www.crea-pr.org.br. informando o número do
protocolo: 200759/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penai Brasileiro, sujeitando o autor á respectiva
ação penal.
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^^^ümcmõ~DFTiJNÃLfd
CNPJ N" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
-^LANàLIO - PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TFriMtrfl

O Município de Pianalto, situado à Praça São Francisco de Assis, n= 1583, Município
de Planalto, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n^ 76.460.526/0001-16, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Luit Carlos Boni, vem por meio desta declarar que a
».r.„ UD B»EU, C«,J .„.aE«40/OOOI.OS, ,.d. »
Palmeira, ne 143, CEP 85,506-410 . iíl

-•«-••«..vJ i iuvcçidaPalme,ra, n. 143, CEP 85.506-410, industriai, Município de Pato Branco, Estado do Paraná,
executou os serviços no Município de Planalto, conforme descrito abaixo:

• Objeto: Execução de Instalações de 340 luminárias LED de 60W e
ISOW, com o fornecimento de materiais, acessórios e equipamentos
e mão de obra; conforme Processo Licitatório PP 028/2022.

• Contrato de Prestação de Serviços: 109/2022

• valor: R$ 319.266,75 (trezentos e dezenove mil, duzentos e sessenta e
seis reais e setenta e cinco centavos)

• Data de assinatura do contrato; 18/02/2022

• localização da OBRA: DIVERSOS LOGRADOUROS, S/N, 85.750-000,
DIVERSOS - PLANALTO - PR

. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: Eng.e Eletricista Ana Tereza
Gonçalves Vieira, CREA PR-188644/D, RNP 1719488851

• PERÍODO DE EXECUÇÃO: 13/06/2022 a 30/06/2022
• ART: N5 1720223031236.

Satisfazendo as normas exigidas, demonstrando dessa forma plena capacidade
tecn,ca para a execução do objeto, cumprindo todos os compromissos contratuais e
apresentando ainda, pontualidade e eficiência.

0544
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Certidão de Acervo Técnico - CATResolução n® 1,025, de 30 de outubro de 2009 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo
Técnico com

k  Atestado

■'^1720220000368
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009
do Pamná OrP^PR dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia00 rarana - orea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA
referente a(s) Anoíaçao(oes) de Responsabilidade Técnica -ART abaixo discrjminada(s);
Profissional: ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA
Registro: PR-188644/D
Titulo profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

RNP: 1719488851

íoorARTAÍTrtfnífí^^ Situação da ARTBAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇOBaixada em: 31/01/2022 Forma de registro: Sdbsli.uiçao
Empresa contratada: LUMINARE LED EIRELI

Contratante: ZAGONEL S.A. CNPJ: 81.365.223/0001-54
Rua: ROD. BR 282, KM 576 N®: S/N

Complemento: ZAGONEL Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL PINHAL LES
Cidade: PINHALZINHO UF: SC CEP: 89870-000
Contrato: celebrado em 16/08/2021 Vinculado a ART: 1720215728711. 1720215708974
Valor do contrato: R$ 46.035,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira
Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: DIVERSAS LOCALIDADES N®: S/N
Bairro: DIVERSOS LOGRADOUROS

Cidade: CRUZEIRO DO IGUAÇU uF: PR CEP: 85598-000
Coordenadas Geográficas:

Data de inicio: 16/08/2021 Conclusão efetiva: 30/11/2021
Finalidade: Infra-estnjtura

Propnatàno: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DE IGUAÇU CNPJ: 95.589.230/0001-44
Atividade Técnica: 1- Execução Execução de instalação de sistemas de iluminação , 837 PONTO
Observações:
Eficientização de iluminação pública, fornecimento de mão de obra e equipamentos.
Informações complementares:O vincul^o da profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 20/10/2021.
Observações da certidão: —
O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

atSIdo^rofftPn®rtn"í^fS®: vinculado â presente Certidão de Acervo Técnico - CAT oatestado contendo 1 folha(s). expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a resoonsabilldariP
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. responsapiiidade

Certidão de Acervo Técnico n® 1720220000368/2022
03/02/2022 15:33

A CAT á qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://www.crea-pr.org.br, informando o número do
protocolo: 29185/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor á respectiva
ação penal.
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Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa LUMINARE LED
EIRELI, com sede na Rua Travessa Palmeira, 143, Pato Branco - PR, CEP 85.506-410, inscrita no CNPJ sob ns
40.829.540/0001-05, forneceu para a ZAGONEL S.A., inscrita no CNPJ sob ns 81.365.223/0001-54,
estabelecida na Rodovia BR 282, KM 576 - Distrito Industrial Pinhal Leste na cidade de Pinhalzinho - SC, CEP
89.870-000, conforme descrito abaixo:

•  Execução de Instalações de Luminárias LED tipo Pública com o fornecimento de materiais, acessórios,
equipamentos e mão de obra.

Obj'eto Descrição do serviço Quantidade Unidade

Execução Instalação de
Luminárias Públicas

Execução de instalação de sistema
de iluminação de 837 luminárias

públicas de LED.
837 Luminária(s)

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: Eng.^ Eletricista Ana Tereza Gonçalves Vieira, CREA PR-188644/D
RNP1719488851 '
ART; m 1720216511368
LOCALIZAÇÃO DA OBRA: DIVERSAS LOCALIDADES, S/N, DIVERSOS LOGRADOUROS - CRUZEIRO DO
IGUAÇU/PR CEP: 85598-000
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/08/2021 a 30/11/2021

Cruzeiro de Iguaçu - PR, 21 de dezembro de 2021.

ZAGONEL S.A.
CREA/PR 73993
Roberto Zagonel

Diretor-Presidente
CPF: 575.678.759-34/ RG. 1.839.342 - SSP-SC

ZAGONEL S.A.
CREA/PR 73993

Nelson da Silva Spode
Engenheiro Eletricista
Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL CRUZEIRO DO IGUAÇU -PR.
Dirlei Luci Lermen Obergen

Coordenadora Geral de Contabilidade
CPF; 801.706.419-53

dirleiJermen(S)yahoo.com.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 L R F A - P D Certidão de Acervo

^ ̂ rlx.; Técnico com
^  Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 1720220002857

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ao Karana - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA
referente a(s) Anotaçâo(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANA TEREZA GONÇALVES VIEIRA
Registro: PR-188644/D

Título profissional: ENGENHEIRA ELETRICISTA

RNP: 1719488851

°ART Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
SpaçL'iéo„L Indwüa^^ Forlía de registro: Inicial
Empresa contratada: LUMINARE LED EIRELI

Contratante: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU CNPJ: 95.589.255/0001-48

Rua: AV DEMETRIO PINZON N®; 16

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85680-000

Contrato: 49/2022 celebrado em 14/03/2022

Valor do contrato: R$ 314.256,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Açio Institucional:

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS LOGRADOUROS N®: S/N

Bairro: DIVERSOS LOGRADOUROS

Cidade: BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85680-000
Coordenadas Geográficas:

Data de início: 29/04/2022 Conclusão efetiva: 15/06/2022

Finalidade:

Proprietário: ^pp.

re'^sâf;aJa1ns"d:-^ci"s"lf8 fuS'°
Observações:
Instó^ados 170 lum 50W, 95Jum 120W. 94 lum 180 ̂ lum 150W. Instalação de braços, cabos e acessórios.
Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados constantes na ART.

ãestirn vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT oatestado contendo 1 fo ha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a resoonsabílidade
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n® 1720220002857/2022

28/07/2022 08:58
A CAT ã qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT á qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A aulencidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
https://vvww.crea-pr.org.br. informando o número do
protocolo: 197602/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor á respectiva
ação penal.
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Município de

Boa Esperança do Iguaçu
Estado <foPaf3né ^

ÃffiSTAPO DE CAPACIPAPE

■ewiwE^ü — nr^

boabsperança
Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa

CNPi^^^ro^^ Travessa Palmeira, 143, CEP 8S.S06-410, Inscrita noso n 40.829.540/0001-05-, forneceu para o MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU
- PR, inscrito no CNPJ sob n« 95.589.255/0001-48, estabelecida na Av. DemetrIo PInzon, 16 -
ab!to «"forme descrito
. Recuçâo de InstalaçSes de Luminárias LED com o fornecimento de materiais, acessórios,
equipamentos e mao de obra; conforme Processo Ucitatório Pregão Eletrônico 27/2022 é
Autorizações de Fornecimento.
• Dados da ART:

Objeto Descrição do serviço
Execução

Instalação de
Luminárias de 388
luminárias

Execução de Instalação de sistema de
Iluminação com 170 luminárias de
50W/ 95 luminárias de 120W, 94 de
IBOW e 29 de ISOW, juntamente com
braços, cabos e acessáring.

Quantidade Unidade

Luminárias

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: Eng.» Eletricista Ana Tere» Gonçalves
Vieira, CREA PR-188644/D, RNP 1719488851
ART: NO 1720222104639

IGMWra^*° "* 8S.E80-000 DIVERSOS BOA ESPERANÇA 00
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 29/04/2022 a 15/06/2022
PRAZO CONTRATUAL: 14/03/2022 a 31/12/2022
Boa .Esperança do Iguaçu - PR, 30 de junho de 2022.

Wunicípio^eíofíipl^SÇ^Ig
Iguaçu
Talnl Necker
Engenheira Civil
CPF 093.372099-85
CREA 151056/D

TaW NecKer
EngenhcHaCivtt
CBÊA-Pfi 15105Ç/D

1LED EIRELI
L88644/D

Ana Tereza Gonçalves Vieira
Responsável Técnica

054
prefeltüra@boa6$perancadolguacu.pr.gov.br - CNPJ95.S89.2SS/0001-48
RuaDemétrioPImoalS . Fone: (46)3537-1208 - CepaS6M4100 - Boa Esperança do Iguaçu - Paraná



ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ~

EIRELI

LUMINARE LED EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

LUCtANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA, BRASILEIRA , CASADO{A). Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA,
natural da cidade de Ampére - PR, data de nascimento 17/02/1977, portador da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH): n" 03136107534, expedida por DETRAN/PR e CPF: n° 984,965.659-04, residente e domiciliada na cidade de
Pato Branco - PR. na TRAVESSA PALMEIRAS, n® 143, INDUSTRIAL, CEP: 85506-410;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas
(art. 997,1, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A. §1®. CC)
A empresa adotará como nome empresarial: LUMINARE LED EIRELI.

CLÁUSULA 11 - DA SEDE (art. 997, 11, CC)
A empresa terá sua sede no seguinte endereço: TRAVESSA PALMEIRAS, n® 143, INDUSTRIAL, Pato Branco - PR,
CEP: 85506410.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:COMERCiO ATACADISTA DE MATERIAL
ELÉTRICO E DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DÊ
ILUMINAÇÃO, PROMOÇÃO DE VENDAS. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS. APARELHOS E
MATERIAIS ELÉTRICOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA
USO EM OBRAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E
SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL
ELÉTRICO E DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS,
ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL,
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) at(vidade(s) de
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO E DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FABRICACAO DE
LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, PROMOÇÃO DE VENDAS, MANUTENÇÃO E REPARACAO
DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS. INSTALACAO E MANUTENÇÃO ELETRICA, SERVIÇOS
DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E
PESSOAS PARA USO EM OBRAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE
ILUMINAÇÃO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO VAREJISTA DE
MATERIAL ELETRICO E DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS
USADOS, ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGOCIOS EM GERAL,
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

E exercerá as seguintes atividades: sO'

CNAE N® 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
CNAE N® 2740-6/02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação
CNAE N° 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados
anteriormente

CNAE N® 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE N® 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias
públicas, portos e aeroportos
CNAE N® 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e
pessoas para uso em obras
CNAE N® 4613-3/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e
ferragens
CNAE N® 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
CNAE N® 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE N® 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
CNAE N® 4785-7/99 - Comércio varejista de outros artigos usados

.'^549



ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -

EIRELI

LUMINARE LED EIRELI

CNAE N° 7319-0/02 - Promoção de vendas
CNAE N® 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenclamento de serviços e negócios em geral, exceto
imobiliários

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (arl. 53. III, F, Decreto n° 1.800/96)
A empresa iniciará suas atividades em 17/02/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado,

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, 111 e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 115.000,00 {cento e quinze mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da
seguinte forma: R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)em moeda corrente no Pais

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)
A administração será exercida pelo titular LUCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA, que representará legalmente
a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA Vil - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA vm - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1,011, § 1® CC e art. 37, II da
Lei n" 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime (alimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussào, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA tX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A. § 2" CC)
O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual
de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X-DO PRÓ LABORE
Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares.^
pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)
Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou mexistindo
interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3° CC)
Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente
representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro
não impedido.

0^
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ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-

EIRELI

LUMINARE LED EIRELI

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL
O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME. nos termos da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006. e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art.
3° da mencionada lei. (art. 3°, I, LC n° 123. de 2006)

E. por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Pato Branco - PR, 11 de fevereiro de 2021

yOFfClO NOTAS

C' X

LUCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA

Titular/Administrador

0-conr.eçí

DAMSKI

2021 - 11,
R;0 90.

Z^TM^LIONATO DE
- 1'«r, B.amo - f" •

,Pedro Ervino Paracena^olor*
po/vEROADEIRA a BELTRAM^E
^SSADA Ô56055 1^ de fevereiro de
o:h Emoi R^ííS^CdSeOi/Funrejus RS2.3e. Selo
lEP RS0,26 Total RS13 4í

rn T»<^ da Veiíüade
0!&^BATTiSTüS - EscreventeÍ^SAA0Q0000i:3lS^Y
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratizaçâo. Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu. GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN. com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n" 054562, expedida em

09/11/2007, Inscrito no CPF n° 84017716920, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções

administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDB4TíFICAÇAOIX5(S)ASSlNANTE(S);

CPF N® do Registro Nome

84017716920 054562 GILCIOMAR ROBERTO BATTISTIN

llUMTA COMERCIAL
'  OO PARANA

CERTiriCO o REGISTRO EM 13/02/2021 09:32 SOB N° 41601082694.

PROTOCOLO; 210873933 DE 12/02/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100993000. CMPJ DA SEDE: 40929S4000010S.
NIRS: 41601082684. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2021.

LimiNABE LBS SIBELl

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

SBCRSTÁRIO-GERAL

fnm.«apcAsaCACil.pt.gov.br

çpy
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÜWERO DE tNSCRiçAO

40.829.540/0001-05

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

12/02/2021

NOME EMPRESARIAL

LUMINARE LED EtRELI

TiTÜLO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.73-7-00 • Comércio atacadista de material elétrico

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

27.40-6-02 • Fabricação de luminárias e outros equipamentos de Iluminação
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
43.21 -5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para
uso em obras

46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
(Dispensada *)
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de Iluminação (Dispensada *)
47.85-7-99 - Comércio varejista de outros artigos usados (Dispensada *)
73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *)
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenclamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
(Dispensada')

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

TV PALMEIRAS

NUMERO

143

COMPLEMENTO
********

CEP

85.506-410

BAIRRO/DISTRITO

INDUSTRIAL

municIpio
PATO BRANCO

UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

JJR.CONTABtL@YAHOO.COM.BR
TELEFONE

(46} 3027-0726

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

12/02/2021

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
********

(•) A dispensa da atvaràs e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51, de 11 de
junt)o de 2019, ou da legislação própria encamint)ada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/08/2022 às 08:50:20 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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PÁRANAél

JUNTA COHERCIAL

DO PARANA

Governo do Estado do Paraná

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANÁ

CERTIDÃO SÍMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certílicamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LUMMARE LED EIREU

Natureza Jurídica; Empresa Individual de Responsabilidade Umitada (de Natureza Empresária)

Protocolo; PRC2212419909

NiRE(Sede)
41601082684

CNPJ

40.829.540/0001-05

Arquivamento do Ato
Constitutivo

12/02/2021

Início de Atividade

17/02/2021

Endereço Completo
Travessa PALMEIRAS. N» 143. INDUSTRIAL - Pato Branco/PR • CEP 85506-410

Objeto
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRtCO E DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FABRIGACAO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO.

PROMOÇÃO DE VENDAS, MANUTENÇÃO E REPARACAQ DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, INSTALACAO E MANUTENÇÃO ELETRíCA,
SERVIÇOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS,

MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZACAD EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAL ELETRíCO E DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS, ATIVIDADES DE
INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGOCIOS EM GERAL, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

Capital
R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)
Capital integralizado
R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)

Porte

ME (Microempresa)
Prazo de Duração
Indeterminado

Titular

Nome CPF Administrador infclo do Mandato Término do Mandato

LUCIANE BELTRAME DAAISKIQUESSADA 984.965.659-04 S 11/02/2021 Indeterminado

Dados do Administrador

Nome CPF

LUCIANE BELTRAME DAMSKIOUESSADA 984.965.659-04

nício do Mandato Término do Mandato

11/02/2021 Indeterminado

Último Arquivamento
Data Niímero Ato/eventos

12/02/2021 41601082684 091 / 315 - ENQUADRAMENTO DE

MICROEMPRESA

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/08/2022. às 15:42:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.etnpresafaciLpr^ovJ>r. com o código XFUZQK54.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

Orv-

1 de 1
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ESTADO DO PARANÁ ' '/
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO EmpreSO^rFOCll

BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

administração E FINANÇAS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Número 813144

Nome Fantasia:

Razáo Social: LUMINARE LED EIRELI

CNPJ: 40.829.540/0001-05

Atividade Principal: 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico

Atividade(s) Secundária(s): 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de
iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4742-3/00 - Comércio varejista de material
elétrico, 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 3313-9/99 - Manutenção e
reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, 4785-7/99 -
Comércio varejista de outros artigos usados. 7319-0/02 - Promoção de vendas, 4321-5/00 - Instalação e
manutenção elétrica, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em
geral, exceto imobiliários, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para
transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos
de iluminação, 2740-6/02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação, 4613-3/00 -
Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens

Município; Pato Branco Endereço; TRAVESSA PALMEIRAS, 143, ,, INDUSTRIAL

CEP; 85506410

Local e data: Pato Branco, sexta, 12 de fevereiro de 2021

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Código de Autenticidade: AHGOGKEI

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL PARANÁ

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

fi555



SINTEGRA í^í
Consulta Pública ao Cadastro do

Estado do Paraná

identificação
Cadastro atualizado até

a data da consulta

Data/Hora Host

CELEPAR

20/10/2021 .13:37:22

CNPJ: 40.829.540/0001-05
Inscrição
Estadual:

90880372-83

Nome Empresaria!: LUMINARE LED EIRELI

ENDEREÇO

Logradouro: TRV PALMEIRAS

Número: 143 Complemento:

Bairro: INDUSTRIAL

Município: PATO BRANCO UF: PR

CEP: 85.506-410 Telefone: (46)3225-3272

E-mall: LUCIANE@QUESSADA.NET

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:
4673700 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL

ELETRICO

Atívldade(s) Econômíca(s)
Secundária(s):

2740602 - FABRICACAO DE LUMINÁRIAS E

OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

4679699 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS

DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL

ELETRICO

4754703 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
ILUMINAÇÃO

4785799 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS
ARTIGOS USADOS

4321500 - INSTALACAO E MANUTENÇÃO

ELETRICA

4329104 - MONTAGEM E INSTALACAO DE

SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E
SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E
AEROPORTOS

Início das Atividades: 02/2021

Situação Atual: HABILITADO - DESDE 02/2021

Situação Cadastral: ATIVO - DESDE 02/2021

Regime Tributário:
SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03

DO MES+2

SPED (EFD, NF-e, CT-e): 1 Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem
como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponiVeis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade

tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Consultar novo contribuinte do Paraná

Acessar cadastro de outros Estados

^55S



Emissão do CICAD htlps://www.ariniemel.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFS 11 D.asp?eIncludeL.

RECEITA
ESTADUAL DO

PARANÁ
PARANA
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastrai - CICAD

Inscrição no CAO/ICMS

90880372-83

Inscrição CNPJ

40.829.540/0001-05

Inicio das Atividades

02/2021

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial LUMINARE LED EIRELI

Titulo do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento TRV PALMEIRAS, 143 - INDUSTRIAL - CEP 85506-410
FONE: (46) 3225-3272

Município de Instalação PATO BRANCO - PR, DESDE 02/2021

(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

C. A A. . ativo • SIMPLES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDESituação Atual

Natureza Jurídica 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)

Atividade Econômica Principal do 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
Estabelecimento

2740-6/02 - FABRICACAO DE LUMINÁRIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE

ILUMINAÇÃO

4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM

GERAL

4742-3/00 • COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO

4785-7/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS USADOS

4321-5/ÜO - INSTALACAO E MANUTENÇÃO ELETRICA

4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE

ILUMINAÇÃO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS. PORTOS E
AEROPORTOS

Secundária(s) do Estabelecimento

Quadro Societário

Tipo Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial

CPF 984.965.659-04 LUCIANE BELTRAME DAMSKIQUESSADA

Qualificação

TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 09/09/2022.

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS NO 90880372-83

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Intemet www.fa2enda.Dr.Q0v.br

Emitido Eletronicamente via Internet

10/08/2022 14:05:52

Dados transmitidos de forma segura
Tecnobgia CElfPAR

1 ofl 10/08/2022 14:06

0557



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO

BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Empresa Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO
Número 374/2021

Nome Fantasia:

Razão Social; LUMINARE LED EIRELi

CNPJ: 40.829.540/0001-05

inscrição Municipal: 813144

Atividade Principal (CNAE) 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico (Não exerce no
endereço)

Atividade(s) Secundáría(s) (CNAE): 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de
iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (Não exerce no endereço), 4742-3/00 -
Comércio varejista de material elétrico (Não exerce no endereço), 4679-6/99 - Comércio atacadista de
materiais de construção em geral (Não exerce no endereço), 3313-9/99 - Manutenção e reparação de
máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente (Não exerce no endereço),
4785-7/99 - Comércio varejista de outros artigos usados (Não exerce no endereço), 7319-0/02 - Promoção
de vendas (Não exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Não exerce no
endereço), 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral,
exceto imobiliários (Não exerce no endereço), 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de
equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (Não exerce no
endereço), 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Não exerce no endereço), 2740-6/02 -
Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação (Não exerce no endereço), 4613-3/00 -
Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens (Não
exerce no endereço)

Município: Pato Branco Endereço: TRAVESSA PALMEIRAS, 143,,, INDUSTRIAL

CEP: 85506410

Local e data: Pato Branco, terça, 30 de março de 2021

Validade:

rVAN FERNWDO PAULA DE LWA

Secretaria Municipal de Mminislração e Finanças

Observação

Código de Autenticidade: 2153UGGFUV

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRiO SiLVANE FIORINl"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial
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iâ»
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentai" os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadasti"os. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta c do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
infoi"maçào relativa à razão social da Pessoa Jurídica c extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/08/2022 08:42:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: LUMINARE LED EIRELI

CNPJ; 40.829.540/0001-05

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor; TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibílidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A convSulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Ftmdamento legal: Lei n® 12.965, dc 23 de abril
de 2014, Lei n® 13.460, dc 26 de junho de 2017, Lei n® 13.726, de 8 de outubro dc 2018,
Decreto rf 8.638 dc 15, dc janeiro de 2016.



LUMINARE LED

Travessa Palmeiras, 143 - FONE (46)99111-8623
CEP 85506-410 - Pato Branco- Pr- CNPJ 40.829.540/0001-05

PREGÃO PRESENCIAL N' 065/2022

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZAO SOCIAL: LUMINARE LED EIRELI

CNPJ N": 40.829.540/0001-05

ENDEREÇO: TRAVESSA PALMEIRAS N° 143, BAIRRO INDUSTRIAL - CEP: 85.506-410

FONE: (46) 99111-8623

MUNICÍPIO: PATO BRANCO EST. PARANÁ

O representante legal da empresa LUMINARE LED EIRELI, na qualidade de

Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N" 065/2022,

instaurado pelo Município de Planalto, declara para fíns de direito que a referida empresa cumpre

plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo edital de licitação.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Pato Branco/PR, 16 de agosto de 2022.

'40.829.540ÍÓ001-0?
LUMINARE LED

EIRELI

Tv. Palmeiras, 143
Industrial

riNARE LED EIRELI - CNPJ 40.829.540/0001-05

LUCIANE BELTRAME DAMSKI QLESSADA
REPRESENTANTE LEGAL

RG: 6.235.066-0 / CPF: 984.965.659-04

iPato Br-âllCO 85.500-410

luciane@quessada.net
ESPECIALISTAS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

(jrr

Luminare LED - EIRELI y^561



LUMINARE LED

Travessa Palmeiras, 143 - FONE (46)99111-8623
CEP 85506-410 - Pato Branco- Pr-CNPJ 40.829.540/0001-05

PREGÃO PRESENCIAL N" 065/2022

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

RAZÃO SOCIAL: LUMÍNARE LED EJRELI

CNPJ N": 40.829.540/0001-05

ENDEREÇO: TRAVESSA PALMEIRAS N° 143, BAIRRO INDUSTRIAL - CEP: 85.506-410

FONE: (46) 99111-8623

MUNICÍPIO: PATO BRANCO EST. PARANÁ

O representante legal da empresa LUMINARE LED EIRELI na qualidade de

Proponente do procedimento lícítatório sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N" 065/2022,

instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fms de direito que estamos sob o regime

de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de

14 de dezembro de 2006 LC 147/2014.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Pato Branco/PR, 16 de agosto de 2022.

LUl^nN^E LED EIRELI - CNPJ 40.829.540/0001-05
LUÇÍANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA
/  REPRESENTANTE LEGAL

'40.829.540(0001 ■Or"'=^
LUMINARE LED ^

EIRELI
Tv. Palmeiras, 143

Industrial

Ipptrt RrancQ 85.506-410j
1 de 1

ESPECIALISTAS EM ILUMINAÇÃO PUBLICA
lucldne@quessada. net Luminare LED - EIREU y^5G2



LUMINARE LED

Travessa Palmeiras, 143 - FONE (46)99111-8623
CEP 85506-410 - Pato Branco- Pr-CNPJ 40.829.540/0001-05

PREGÃO PRESENCIAL N" 065/2022

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: LUMINARE LED EIRELI

CNPJ N": 40.829.540/0001-05

ENDEREÇO: TRAVESSA PALMEIRAS N° 143, BAIRRO INDUSTRIAL - CEP: 85.506-410

FONE: (46) 99111-8623

MUNICÍPIO: PATO BRANCO EST. PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento

íicitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N" 065/2022, instaurado pelo Município de

Planalto, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer

de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Pato Branco/PR, 16 de agosto de 2022,

INARE LED EIRELI - CNPJ 40.829.540/0001-05

Aiciane beltrame damski quessada
REPRESENTANTE LEGAL

RG: 6.235.066-0 / CPF: 984.965.659-04 —I

"40.829.540/0001-Oy
LUMINARE LED

EIRELI

Tv. Palmeiras, 143
Industrial

l^ato Branco 85.506-41£j ̂

luciane@quessada.net
ESPECiALiSTAS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Luminare LED - EIRELI

1 de 1
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LUMINARE LED

Travessa Palmeiras, 143 - FONE (46)99111-8623
CEP 85506-410 - Pato Branco- Pr-CNPJ 40.829.540/0001-05

PREGÃO PRESENCIAL N" 065/2022

ANEXO V- DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCU AO DISPOSTO DO INCISO XXXm DO

ARTIGO T DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RAZÃO SOCIAL: LUMINARE LED EIRELI

CNPJ N": 40.829.540/0001-05

ENDEREÇO: TRAVESSA PALMEIRAS N° 143, BAIRRO INDUSTRIAL - CEP: 85.506-410

FONE: (46) 99111-8623

^ MUNICÍPIO: PATO BRANCO EST. PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO

PRESENCIAL N" 065/2022, por seu representante, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei

Tf 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6® do artigo 27

da Lei n® 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do

Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7® da Constituição

Federal.

Por ser a expressão da verdade, fmnamos a presente.

Pato Branco/PR, 16 dc agosto de 2022.

ÍARE LED EIRELI - CNPJ 40.829.540/0001-05

ÍCIANE BELTRAME DAMSKI QUESSADA
REPRESENTANTE LEGAL

RG: 6.235.066-0 / CPF: 984.965.659-04

'40.829.540/0001-05'
LUMINARE LED

EIRELI

Tv. Palmeiras, 143
Industriai

|Poto Bro^rcp 85.5Qfi»4in
de 1

ESPECIALISTAS EM ILUMINAÇÃO PUBLICA .
Iuclane@quessada.net Luminare LED - EIRELI ^ ° ̂



ADREI K
^à^^J^ELETRO E LETRÔ N I CA

DREI K ELETROELETRÔNICA LTDA - EPP

CNPJ: 13.502.594/0001-80

Rua dos Imigrantes, 500 - Rau - 89254-430

Jaraguá do Sul - SC

Fone:+55 (47)3058-4694

DECLARAÇÃO DE GARANTIA,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO.

Obrigado por adquirir um produto da DREI K Eletroeletrônica. A empresa garante contra defeitos de

fabricação ao relê fotoeletrônico, modelo RPZOl, o montante de 06 anos, a partir da data de emissão da nota

fiscal da aquisição do produto.

Todos os produtos da DREI K saem da fábrica testados individualmente, passando por vários testes a

fim de assegurar sua durabilidade e funcionalidade. A garantia inclui á reparação ou troca do produto em caso

de defeitos de fabricação, a substituição de partes e/ou peças defeituosas e o reparo de defeitos de qualidade

^ '^ue tornam o produto inadequado para uso, ao final, a empresa emite um laudo técnico ao cliente informando
g

2  as causas e defeitos encontrados. No caso de produtos cobertos pela garantia, o transporte será de

^  responsabilidade da DREI K Eletroeletrônica, sendo que a forma de envio deve seguir as recomendações da

I  DREI K.
o

3  A garantia perderá a validade em caso de danos causados por: Operação inadequada ou em desacordo
0

1  com as especificações técnicas do produto, modificações ou abertura do produto realizados por empresas ou

S  pessoas não autorizadas, danos físicos causados ao produto tais como quebra oriunda de queda, transporte ou

^  armazenamento inadequado e danos causados por descarga atmosférica. No caso de produtos não cobertos pela

^  garantia, as despesas com transporte serão por conta do cliente.

i  Para envio da mercadoria em garantia, deverá ser emitido nota fiscal, cuja natureza de operação deve

â  ser "Remessa para conserto", CFOP 5915 para clientes do estado de SC e CFOP 6915 para os demais estados
c

I  e enviar a nota fiscal de remessa para conserto juntamente com o número da nota fiscal de compra para o e-mail

garantia@dreik.ind.br.
"i Q-
I I O canal mais indicado para solucionar dúvidas e/ou manuseio do produto é através do SAC (47) 3058-
u] I
gt 4694 ou por meio de nosso site www.dreik.ind.br, onde contém também informações técnicas detalhadas

referente a cada produto.
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Tecnologia eficiente

Ao

Município de Pianalto - PR
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL N*' 065/2022

CERTIFICADO APÓS TÉRMINO DE GARANTIA AO CLIENTE

A empresa Zagonel S.A, CNPJ/MF N" 81.365,223/0001-54, sediada ROD BR 282, KM 576, Distrito
Industrial Pinhal Leste - Pinhalzinho/SC, CEP 89870-000, por intermédio de seu Diretor Presidente Sr,
Roberto Zagonel, portador da Cédula de Identidade RG sob n°, 1,839,342 SSP/SC, e inscrito no Cadastro de
Pessoa Física CPF/MF sob n°, 575,678,759-34, DECLARA para fins desta licitação, e sob as penas da lei, que
após o término da garantia contratual, assegura ao cliente acima que disponibilizará no mercado, direta ou
indiretamente, placa, driver e corpo ótico, por até 5 (cinco) anos, dos produtos ofertados, dos aparelhos de
iluminação de Led Pública da família Lumos Evo (ZL-49XX e ZL-59XX) e dos aparelhos de iluminação de
Led Pública da família Highlux (ZL-69XX).
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Pinhalzinho/SC, 16 de agosto de 2022.

Roberto Zagonel *to65.223/0001 -54*
Diretor Presidente - O A

CPF: 575.678.759-34 7 AQONEL O.A.
Zagonel S.A.

Rod. BR 282, km 576
Dt Industrial Pinhal LesteiP-mhalzinhoSC ^89-870.000|

49 3366 6000 www.zagonel.com.br
Zagonel S.A. CNPJ: 81.365.223/0001-54

BB 282. KM 576 - Distrito Industrial Pinhal Leste - Pinhalzinho/SC - 89.870-000

nSBG



i\rcç síp

rfft-í § §»<•

«Vtí fx}?l Ci-iÇ Í2 -
.<;íOí>i3»<;í>J IGrtfíiS ÍKhfílii.r/í! .jü

íOCO.O-ííi.Kti
vvhii

•"^ ■■ ' "-l fi
GO lf ' •



Zaqonel
Tecnologia eficiente

Munldpio de Planalto - PR
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Ne 065/2022

CERTIFICADO DE GARANTIA AO CLIENTE

A Zagonel S.A inscrita no CNPJ: 81.365.223/0001-54, situada na BR 282, Km 576, Bairro Industrial Pinhal Leste,

CEP: 89.870-000, Pinhalzinho SC, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Sr. Roberto Zagonel, RG:

1.839..342 SSP/SC, CPF: 575.678.759-34, possuidora de assistência técnica de nossos produtos no Brasii, assegura ao

ciiente acima identificado garantia de 06 (seis) anos a partir da emissão da NF, dos aparelhos de iluminação de Led

Pública da família Lumos Evo ÍZL-49XX e ZL-59XX). e aparelhos de iluminação de Led Pública da família Highiux fZL-

69XX), inclusive do sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função

da luminosidade ambiente.

Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos equipamentos

descritos nas condições normais de uso de acordo com as instruções dos manuais de operação que acompanham os

mesmos e que são fornecidos pelo fabricante.

Seguem abaixo situações não cobertas pela garantia:

• Após o tempo determinado pela garantia;
• Quando ausência, remoção ou violação da etiqueta de código de barras ou número de série do produto;
"  Conexão à voltagem incorreta da rede elétrica conforme definido na especificação técnica do produto;
•  Serviços de manutenção realizados por pessoas não autorizadas e/ou não credenciadas;
•  Defeitos causados por caso fortuito ou força maior;
•  Instalação do produto em temperatura superior ao definido na especificação técnica do produto;
• Alteração da cor do produto por aplicação de produtos químicos;
•  Desmonte ou adaptação do produto, remoção de partes ou parafusos realizados por pessoas não autorizadas

e/ou credenciadas;

• Alteração nas configurações do produto;
• Atuação do Dispositivo de Proteção contra Surto, ocasionado por descarga elétrica, natural ou da rede elétrica;
• Os custos de mão de obra para instalação/desinstalação não são cobertos por esta garantia;
• A instalação elétrica deverá estar de acordo com as normas da ABNT, caso contrário a garantia poderá ser

anulada.

Pinhalzinho/SC, 12 de agosto de 2022. p

"81
ZAGONEL S.A- CREA/SC 055.147-0

Roberto Zagonel - Diretor Presidente
CPF: 575.678.759-34/ RG: 1.839.342 SSP-SC

.365.223/0001-54
-ZAGONEL S.A..

km 576Dt. Industrial Pinhal Leste
iPinhalzinhoSC 89.870-000

49 3366 6000 www.zagonel.com.br

Zagonel S.A. CNPJ: 81.365.223/0001 -54

BR 282, KM 576 - Distrito Industrial Pinhal Leste - Pinhalzinho/SC - 89.870-000
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Zaqonel
Tecnologia eficiente

Ao

Munlcfplo de Planalto - PR
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL 065/2022

DECLARAÇÃO DO CABO DE 5 METROS

A empresa Zagonel S.A, CNPJ/MF N" 81.365.223/0001-54, sediada ROD BR 282, KM 576, Distrito

•^Industrial Pinhal Leste — Pinhalzinho/SC, CEP 89870-000, por intermédio de seu Diretor Presidente Sr.

Roberto Zagonel, portador da Cédula de Identidade RG sob n°. 1.839.342 SSP/SC, e inscrito no

Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob n®. 575.678.759-34, DECLARA para fins desta licitação, e sob as

penas da lei, que o cabo de alimentação de 5 metros está ligado diretamente no anti-surto sem emendas,

inclusive cabo de proteção PE para uma melhor condutância e sem emenda até a conexão na rede.

Pinhalzinho/SC, 12 de agosto de 2022.

10

tf
o o
r Q. Roberto Zagonel

Diretor Presidente

CPF: 575.678.759-34

Zagonel S.A. ■81.365.223/0001-54
zagonel S.A.

i-côteiPmhalzinho SC 89.870-000|

49 3366 6000 www.zagonef.com.br
Zagonel S.A. CNPJ: 81.365.223/0001 -54

BR 282, KM 576 - Distrito Industrial Pinhal Leste - Ptnhalzinho/SC - 89.870-000
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO

MENOR PREÇO POR LOTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2022 - : r- ? JALIZADO

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00hs.

na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto. Estado do Paraná,

reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH

MALINSKI, e equipe de apoio CEZAR AUGUSTO SOARES e FERNANDO

LUCIETTO designados conforme Portaria n° 123/2022 de 21 de junho de 2022, para

a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2022, DO

TIPO MENOR PREÇO, que tem por objeto a Aquisição de Luminárias em LED e

Acessórios, devidamente instalados, para substituição da Iluminação Pública no

perímetro urbano do Município de Planalto - PR, tendo como valor máximo a

importância de R$ 425.350,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil trezentos e

cinqüenta reais). Abertos os trabalhos, foi credenciado o representante da empresa:

LUMINARE LED EIRELI, Sr. Mauro Dias dos Santos Quessada. Dando

continuidade, a Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao

final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão

ao disposto na mesma. Na seqüência, foram abertos os envelopes contendo as

propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio, foram

devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos e

condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços

ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram

consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedora a empresa

subsequente:

LUMIMARE LED EIRELI

Lote Item Produto/

Serviço

Luminária

publica LED
até 60W,
especificaçõe
s conforme

TR.

(Forneciment
o e

instalação,
com remoção
da existente)

Marca

ZAGONE

L +

DREIK

Modelo

ZL6931 +

RPZ01

Unidade

PÇ

Quantidade

200,00

Preço

675,00

Preço tòtaL

135.000,00

"7^
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1 2 Luminária

publica LED
até 150W.

especificaçõe
s conforme

TR.

(Forneciment
0 8

instalação,
com remoção
da existente)

ZAGONE

L +

DREIK

ZL6970 +

RPZ01

PÇ 240,00 914,00 219.360,00

1 3 Braço de
iluminação
pública de
Sm,

especificaçõe
s conforme

TR.

(Forneciment
0 e

CPR BR2 PÇ 170,00 300,00 51.000,00

instalação,
com remoção
da existente)

1 4 Conector de

derivação
Derfurante

ipo CDP
10/70mm

(Forneciment
0 e

nstalação)

NTELLI CDP70 PÇ 1.320,00 7.79 10.282,80

1 5 Parafuso

rosca dupla
300mm com

duas porcas
Forneciment

D e

nstalação)

OLIVIO 300MM PÇ 340,00 14,00 4.760,00

lUIAL ;
120.402,80

direta com a llcitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-

se continuidade ao certame licitatório foi solicitado a empresa participante e

considerada vencedora: : LUMINARE LED EIRELI, em conformidade com o

constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentarem o
envelope de n° 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação. Logo após terem
sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitante participante, foi
constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital

deste procedimento licitatório e por conseqüência, as referida empresa foi
considerada HABILITADA. No curso do Presente procedimento licitatório não foi

recurso quanto a resultado, havendo

ATA PREGÃO PRESENCIAL 065/2022 pagina 2
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renúncia expressa de prazo por parte da llcitante participante. A Pregoeira em

decorrência do resultado, ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em

favor das empresas: LUWIINARE LED EIRELI, pessoa jurídica, com inscrição no

CNPJ n° 40.829.540/0001-05, situada na Travessa Palmeiras, 143, Bairro Industrial

Município de Pato Branco, estado do Paraná, classificada em lugar para o

fornecimento do objeto em sua totalidade, conforme classificação acima, pertinente a

Aquisição de Luminárias em LED e Acessórios, devidamente instalados, para

substituição da Iluminação Pública no perímetro urbano do Município de Planalto -

PR e proposta de preço da licitante. A lícitante classificada com a melhor proposta

comercial deverá fornecer, como critério de homologação, uma amostra referente a

cada luminária ofertada, conforme as especificações contidas em sua proposta

comercial, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da

sessão de julgamento ou outra data a ser fixada pela Comissão de Licitação,

conforme item 11 do edital. Pela pregoeira foi informado aos interessados que o

presente processo, após aceitação da amostra, será encaminhado ao Senhor

Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela

Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representante da empresa licitante.

CARLA SABRI NA RECH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

AUGUSTO

ájbARES
Equipe de Apoio

066.452.549-03

FERNANDO LUCIETTO

Equipe de Apoio

070.286.259-23

lINARE LED EIRELI

lauro Dias dos Santos

Quessada

ATA PREGÃO PRESENCIAL 065/2022 Página 3
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